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1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 
 

1.1 Symbolforklaring 

Advarselshenvisninger 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende signalord er defineret og kan bruges i dette dokument: 
• BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. 
• FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel 

grad. 
• ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. 
• FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. 
 

Vigtige 
oplysninger 

 

Vigtige oplysninger, der ikke indebærer fare for 
mennesker eller ejendom, angives med det viste 
symbol. 

 

Øvrige symboler 

Symbol Betydning 

▶ Handlingstrin 

� Henvisning til andre steder i dokumentet 

• Opremsning/listeindhold 

- Opremsning/listeindhold (2. niveau) 

Tabel 1 

 

 
 
 
 
 
 

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger 
Denne installationsvejledning er beregnet til gasmontører, vvs-
installatører, varmeteknikere og elektrikere. 
▶ Læs alle installationsvejledninger (kedel, varmestyringer osv.) 

grundigt, før installationsarbejdet påbegyndes. 
▶ Overhold sikkerhedsanvisninger og advarsler. 
▶ Overhold nationale og regionale forskrifter samt tekniske regler og 

retningslinjer. 
▶ Dokumentér alt udført arbejde. 
 

Hvis du lugter gas 
En gasutæthed kan medføre eksplosion. Hvis du lugter gas, skal 
nedenstående regler følges: 

▶ Undgå ild og gnister: 
– Ryg ikke, tænd ikke en lighter, og stryg ikke tændstikker. 
– Tænd/sluk ikke elektriske kontakter, og træk ikke stik til udstyr ud. 
– Brug ikke telefonen eller dørklokken. 

▶ Sluk for gassen ved måleren. 
▶ Åbn vinduer og døre. 
▶ Advar naboer og forlad bygningen. 
▶ Sørg for, at ingen personer går ind i bygningen. 
▶ Når du er et godt stykke væk fra bygningen, skal du tilkalde 

brandvæsen, politi og gasleverandør. 
 

Korrekt brug 
 

Kedlen må kun bruges som varmeapparat i et lukket varmtvandsanlæg 
til boliger. 

Al anden brug anses som ukorrekt. Enhver skade, som en sådan brug 
måtte medføre, er ikke vores ansvar. 
 
Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse 
Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse må kun udføres af en 
autoriseret installatør. 

▶ Udfør en tæthedskontrol efter arbejde på gasførende dele. 

▶ Åben forbrænding: Sørg for, at installationsrummet opfylder 
ventilationskravene. 

▶ Brug kun originale reservedele. 
 

Elarbejde 
Elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker. 

▶ Før påbegyndelse af elarbejde: 
– Isolér lysnetforsyningen, og beskyt mod utilsigtet genindkobling. 
– Kontrollér for nulpotentiale. 

▶ Følg også eldiagrammer for andre systemkomponenter. 
 

Overdragelse til bruger 
Når varmeanlægget overdrages, skal driftsbetingelserne forklares for 
brugeren. 

▶ Forklar, hvordan solanlægget betjenes, især med fokus på 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 

▶ Forklar, at ændringer og reparationer kun må udføres af en autoriseret 
installatør. 

▶ Understreg nødvendigheden af eftersyn og vedligeholdelse for at 
sikre miljøvenlig drift. 

▶ Brugeren skal have installations- og betjeningsvejledning til eje. 

Advarselshenvisninger i teksten markeres med en 
advarselstrekant på en grå baggrund. 
Signalord ved advarselshenvisningens start markerer 
type og alvor af konsekvenser, hvis foranstaltningerne til 
forebyggelse af faren ikke følges. 
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2 Kedeloplysninger 
THS...C-kedler er væghængte kondenserende gaskedler, der leverer 
centralvarme. Med tilbehøret til trevejsventilen kan der tilsluttes en 
brugsvandsbeholder. 
 
THS ...B120 og THS...M75 er kedler til centralvarme og opvarmning af 
brugsvand med en indbygget brugsvandsbeholder. 
 
2.1 Standardleverance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 
 

[1] Væghængt kondenserende gaskedel 
[2] Et sæt dokumenter som produktdokumentation 
[3] Monteringsskinne (THS...C og THS...M75) 
 

2.2 EU-overensstemmelseserklæring 

Dette produkt opfylder i sin konstruktion og driftsfunktion de europæiske 
direktiver og de supplerende nationale krav. Overensstemmelsen er 
bekræftet med CE-mærket. 

Du kan bestille overensstemmelseserklæringen til produktet ved at 
kontakte adressen på bagsiden af denne vejledning. 

Indholdet af kvælstofoxider i røggassen er på mindre end 60 mg/kWh. 

Kedlen er godkendt iht. til EN 677. 

 
 
 THS 

0,9-9 C 
0,9-9 B120 
2-17 C 
2-17 B120 

THS 
 
5-25 C 
5-25 B120 
5-25 M75 

THS 
 
 
 
10-50 C 

Produkt- ID 
CE 
0085AT0244 

CE 
0085AQ0543 

CE 
0085AR0323 

Apparatkategori 
(gastype) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Danmark I2H II2H3B/P II2H3B/P 

Installationstype B23, C13, C33, C53, C83, C93 

Tabel 2 
 

2.3 Oversigt over de gasgrupper, der skal anvendes 
Kodetallet angiver gasgruppen i henhold til EN 437: 
 

Wobbe-indeks (WS) (15° C) Gasfamilie 

12,5 - 15,2 kWh/m3 Naturgas, type 2H 

20,2 - 24,3 kWh/m3 Flydende gas 3B/P 

Tabel 3 
 

2.4 Typeskilt 
Typeskiltet angiver bl.a. kedelydelse, godkendelsesdata og 
serienummer. 
 

 

Fig. 2 Typeskilt 
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2.5 Kedelbeskrivelse 
Standard THS...C: 

• Kondenserende gaskedel til vægophængning 
• Regulator 
• Modulerende højeffektiv pumpe (energimærke A) 
• Tilslutningsledning 
• Display 
• Automatisk tænding 
• Fuld beskyttelse med flammeovervågning og magnetventiler iht. EN 

298 
• Tilslutninger (ekstraudstyr) til røggas/forbrændingsluft i form af 

koncentrisk rør Ø 80/125 mm, Ø 75/110 mm eller som enkeltrør Ø 
80 mm, Ø 125 mm 

• Blæser med variabel hastighed 
• Præmixbrænder 
• Temperaturføler og termostat til centralvarme 
• Temperaturbegrænser i fremløbet 
• Udluftningsventil 
• Sikkerhedsventil (varme) 
• Manometer (varme) 
• Røggastemperaturbegrænser 
• Brugsvandsprioritering 

Yderligere til THS ...M75 og THS ...B120: 

• Ekspansionsbeholder 
• Motorstyret trevejsventil 
• Brugsvandsbeholder 
 

2.6 Tilbehør 
 

Følgende er en liste over typisk tilbehør til dette 
apparat. Vores katalog indeholder nærmere oplysninger 
om alt det tilbehør, der kan fås. 

 
• Tilslutningssæt 
• Aftrækstilbehør 
• 8 l ekspansionsbeholder (THS...C) 
• Beholdertemperaturføler 
• Udeføler QAC34 
• Rumenhed QAA75 
• Trådløst modul til installation i kedlen 
• Trådløs signalforstærker 
• Trådløs udeføler 
• Udeføler QAC34 
• Rumenhed trådløs varmestyring QAA78 
• Temperaturføler med rørclips til eksternt fremløb 
• Kaskademodul (isætning) 
• Varmekredsmodul (isætning) 
• Solvarmemodul (clip-in, THS...C) 
• Tilslutningssæt til tilslutning af et tredje udvidelsesmodul 
• Trevejsventil til tilslutning af brugsvandsbeholder (til installation i 

THS...C-kedlen) 
• Gastype, konverteringssæt (THS 5-25) 
• Brugsvandsbeholder (THS...C) 
• Kondensatpumpe 

2.7 Mål, minimumsafstande og tilslutninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 THS 0,9-9 C og THS 2-17 C og THS 5-25 C (mål i mm) 
 

Fig. 3: 
[1] Varmereturløb 
[2] Varmefremløb 
[3] Afløb fra sikkerhedsventil 
[4] Kondensatafløb 
[7] Gas 
[8] Tilslutning til brugsvandsbeholder, retur (tilbehør) 
[9] Tilslutning til brugsvandsbeholder (tilbehør) 
[10] Aftræksrør 
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Fig. 4 THS 10-50 C (mål i mm) 
 

Fig. 4: 
[1] Varmereturløb 
[2] Afløb fra sikkerhedsventil 
[3] Varmefremløb 
[4] Tilslutning til modul (tilbehør) 
[5] Kondensatafløb 
[6] Gas 
[7] Aftræksrør 

Fig. 5 THS 0,9-9/2-17/5-25 B120  (mål i mm) 
 

Fig. 5: 
Data før/efter skråstregen repræsenterer maks./min. værdier, 
afhængigt af føddernes indstillede højde. For oplysninger om 
tilslutninger, se fig. 11. 
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Fig. 7 THS 2-17/5-25 M75 H (mål i mm) 
 

Fig. 6 og 7: 
[1] Varmereturløb 
[2] Afløb fra sikkerhedsventil 
[3] Varmefremløb 
[4] Gas 
[5] Kondensatafløb 
[6] Koldt vand 
[7] Varmt brugsvand 
[8] Aftræksrør 

Fig. 6 THS 2-17/5-25 M75 V (mål i mm) 
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2.8 Mål i forbindelse med røggastilbehør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Mål og minimumsafstande 

[1] Aftrækstilbehør 
 

Vægtykkelse 
S 

 
K [mm] til Ø aftrækstilbehør [mm] 

 Ø 80 Ø 80/125 Ø 75/110 

15 - 24 cm 110 155 135 

24 - 33 cm 115 160 145 

33 - 42 cm 120 165 150 

42 - 50 cm 145 170 160 

Tabel 4 Vægtykkelse S med forbehold for røggastilbehør 

THS C [mm] 

0,9-9/2-17/5-25 C 82 

10-50 C 79 
0, 9-9 B120 
2-17 B120 
5-25 B120 

371 

2-17/5-25 M75 V 79 

2-17 M75 H 
5-25 M75 H 79 

 

Tabel 5 Mål C 

 

Tilbehør til vandret aftræksrør A [mm] 

 

Ø 75/110 mm 
Ø 75/110 mm 
Vandret tilslutningstilbehør 
(THS 0,9-9/2-17/5-25) 

70 

 

Tabel 6 Mål A med forbehold for røggastilbehør 

 

 

Aftrækstilbehør til lodret aftræksrør B [mm] 

 

Ø 80/125 mm
 

Ø 80/125 mm tilslutningsadapter 
(THS 0,9-9/2-17/5-25) 

≥ 500 

 

Tabel 7 Mål B med forbehold af røggastilbehør 
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2.9 Bestykning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 THS 0,9-9 C og THS 2-17 C og THS 5-25 C (bestykning) 
 

[1] Gastilslutning 
[2] 2. varmekreds, overhedning (THS) 
[3] 2. varmekreds, varmekredspumpe (THS) 
[4] 2. varmekreds, fremløbstemperaturføler (THS) 
[5] Blandeventil med motor (THS) 
[6] Regulator 
[7] Røggastemperaturføler 
[8] Aftræksrør 
[9] Varmeveksler 
[10] Tændtrafo 
[11] Gasventil 
[12] Skueglas 
[13] Brænder 
[14] Fremløbstemperaturføler og temperaturbegrænser til 

varmeveksler 
[15] Manometer 
[16] Blæser 
[17] Returtemperaturføler 
[18] Automatisk udluftningsventil 
[19] Vandlås 
[20] Varmekredspumpe 
[21] Trykføler 
[22] Aftapningshane 
[23] Tilslutning ekspansionsbeholder (THS, tilbehør) 
[24] Varmereturløb 
[25] Afløb fra sikkerhedsventil 
[26] Sikkerhedsventil 

[27] Varmefremløb 
[28] Kondensatafløb 
[29] Tilslutning til brugsvandsbeholder (tilbehør) 
[30] Tilslutning til returløb til brugsvandsbeholder (tilbehør) 
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Fig. 10 THS 10-50 C (bestykning) 
 

[1] Gastilslutning 
[2] Vandlås 
[3] Regulator 
[4] Røggastemperaturføler 
[5] Aftræksrør 
[6] Varmeveksler 
[7] Tændtrafo 
[8] Gasventil 
[9] Skueglas 
[10] Brænder 
[11] Blæser 
[12] Fremløbstemperaturføler og temperaturbegrænser til varmeveksler 
[13] Returtemperaturføler 
[14] Automatisk udluftningsventil 
[15] Manometer 
[16] Varmekredspumpe 
[17] Trykføler 
[18] Aftapningshane 
[19] Varmereturløb 
[20] Afløb fra sikkerhedsventil 
[21] Sikkerhedsventil 
[22] Varmefremløb 
[23] Tilslutning til brugsvandsbeholder (tilbehør) 
[24] Tilslutning til returløb til brugsvandsbeholder (tilbehør) 
[25] Kondensatafløb 
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Fig. 11 THS 0,9-9/2-17/5-25 B120 (bestykning) 
 

[1] Åbning for cirkulationsledning 
[2] Koldt vand 
[3] Åbning for transport- og kondensatafløb 
[4] Afløb fra sikkerhedsventil 
[5] Varmefremløb 
[6] Varmereturløb 
[7] Ekspansionsbeholder 
[8] Gastilslutning 
[11] Åbning for transport- og kondensatafløb 
[12] Varmt brugsvand 
[13] Aftapningshane 
[14] Beholdertemperaturføler 
[15] Kontrolåbning 
[16] Udløb for varmt brugsvand 
[17] Returløb til beholder 
[18] Kondensatafløb 
[19] Sikkerhedsventil 
 [24] Regulator 
[25] Røggastemperaturføler 

[26] Aftræksrør 
[27] Varmeveksler 
[28] Tændtrafo 
[29] Gasventil 
[30] Skueglas 
[31] Brænder 
[32] Manometer 
[33] Fremløbstemperaturføler og temperaturbegrænser til 

varmeveksler 
[34] Blæser 
[35] Returtemperaturføler 
[36] Automatisk udluftningsventil 
[37] Varmekredspumpe 
[38] Vandlås 
[39] Varmereturløb, 3-vejsventil med motor 
[40] Aftapningshane 
[41] Trykføler 
[42] Afløb fra sikkerhedsventil 
[43] Beholderfremløb 
[44] Koldt vand 
[45] Termisk isolering 
[46] Spiralrør 
[47] Brugsvandsbeholder 
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Fig. 12 THS 2-17/5-25 M75 V (bestykning) 

Fig. 12: 
[1] Gastilslutning 
[2] Beholderreturløb 
[3] Beholderfremløb 
[4] Beholdertemperaturføler 
[5] Brugsvandsbeholder 
[6] Vandlås 
[7] Regulator 
[8] Røggastemperaturføler 
[9] Aftræksrør 
[10] Varmeveksler 
[11] Gasventil 
[12] Tændtrafo 
[13] Brænder 
[14] Skueglas 
[15] Fremløbstemperaturføler og temperaturbegrænser til 

varmeveksler 
[16] Manometer 
[17] Blæser 
[18] Returtemperaturføler 
[19] Automatisk udluftningsventil 
[20] Varmekredspumpe 
[21] Kontrolåbning 
[22] Termisk isolering 
[23] Ekspansionsbeholder 
[24] Spiralrør 
[25] Motorstyret trevejsventil 
[26] Trykføler 
[27] Aftapningshane 
[28] Varmereturløb 
[29] Afløb fra sikkerhedsventil 
[30] Varmefremløb 
[31] Sikkerhedsventil 
[32] Tilslutning uden funktion 
[32] Udløb for varmt brugsvand 
[34] Koldt vand 
[35] Kondensatafløb 
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Fig. 13 THS 2-17/5-25 M75 H (bestykning) 
 

[1] Gastilslutning 
[2] Ekspansionsbeholder 
[3] Vandlås 
[4] Varmekredspumpe 
[5] Regulator 
[6] Røggastemperaturføler 
[7] Aftræksrør 
[8] Varmeveksler 
[9] Gasventil 
[10] Tændtrafo 
[11] Brænder 
[12] Skueglas 
[13] Fremløbstemperaturføler og temperaturbegrænser til 

varmeveksler 
[14] Manometer 
[15] Blæser 
[16] Kontrolåbning 
[17] Brugsvandsbeholder 
[18] Termisk isolering 
[19] Returtemperaturføler 
[20] Beholdertemperaturføler 
[21] Spiralrør 
[22] Beholderfremløb 
[23] Varmtvandsudløb 
[24] Koldt vand 
[25] Automatisk udluftningsventil 
[26] Returløb til beholder 
[27] Motorstyret trevejsventil 
[28] Aftapningshane 
[29] Varmereturløb 
[30] Trykføler 

[31] Afløb fra sikkerhedsventil 
[32] Varmefremløb 
[33] Kondensatafløb 
[34] Tilslutning uden funktion 
[35] Sikkerhedsventil 
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2.10 Eldiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 
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Fig. 15: 
[1] Strømforsyning 
[2] Udgangstilslutning QX2 til cirkulationspumpe til varmt brugsvand 

(THS...C med brugsvandsbeholder) 
[3] Trevejsventil til tilslutning af brugsvandsbeholder 

(tilbehør til THS...C) 
[4] Udgang QX1, kan konfigureres 
[5] Varmekredspumpe og strømforsyning til AGU2.550-udvidelsesmodul 
[6] Blæser 
[7] Ekstern skiftekontakt, potentialfri (f.eks. temperaturmonitor til gulvvarmeanlæg, brokoblet ved levering fra fabrik) 
[8] Tændtrafo 
[9] Gasventil 
[10] Ioniseringselektrode 
[11] Indgang H6 
[12] Følerindgang BX1, kan konfigureres 
[13] Røggastemperaturføler 
[14] Varmtvandstemperaturføler 2 BX3 
[15] Varmtvandstemperaturføler 1 B3 
[16] Tilslutning til udeføler QAC34 
[17] Indgang H1, kan konfigureres 
[18] Indgang H4, kan konfigureres 
[19] Indgang H5, kan konfigureres 
[20] LPB OCI345, modul 
[21] Trykføler 
[22] Temperaturføler, varmereturløb 
[23] Kedeltemperaturføler 
[24] Tilslutning til varmestyring QAA75 
[25] Tilslutning til trådløst modul AVS71 
[26] AVS37-brugerinterface 
[27] Programmeringsinterface 
[28] Tilslutning til AGU2.550 udvidelsesmodul (tilbehør) 
[29] PWM-blæser 
[30] PWM-varmekredspumpe 
[31] Sikringer (2xT6.3 H250) 
[32] Varmepumpetilslutning (2. varmekreds), QX23 
[33] Tilslutning til solvarmepumpe, QX23 
[34] Tilslutning til blandeventilmotor (2. varmekreds) 
[35] Relæudgang QX22, kan konfigureres 
[36] Relæudgang QX21, kan konfigureres 
[37] Tilslutning til fremløbstemperaturføler BX21 (2. varmekreds) 
[38] Følerindgang BX22 (2. varmekreds) 
[39] Tilslutning til solfangerføler BX21 (solvarmemodul) 
[40] Tilslutning til varmtvandstemperaturføler BX22 på solvarmebeholder (solvarmemodul) 
[41] Adressering af udvidelsesmodul 1 
[42] Adressering af udvidelsesmodul 2 
[43] Tænd/sluk-kontakt 
[44] AGU2.550, udvidelsesmodul 1 
[45] AGU2.550, udvidelsesmodul 2 
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2.11 Specifikationer 

 
Enhed 

 
THS 
0,9-9 C 

 
THS 
2-17 C 

 
THS 
5-25 C 

THS 
10-50 C 

THS 
2-17 M75 

THS 
5-25 M75 

Maks. nominel varmeydelse (Pmaks) 50/30° C kW 9,8 18,3 25,8 52,6 18,3 25,8 

Maks. nominel varmeydelse (Pmaks) 80/60° C kW 9,1 16,9 23,9 48,7 16,9 23,9 

Maks. nominel varmebelastning (Qmaks), centralvarme kW 9,3 17,4 24,5 50,0 17,4 24,5 

Min. nominel varmeydelse (Pmin) 50/30° C kW 1,2 2,6 5,4 10,7 2,6 5,4 

Min. nominel varmeydelse (Pmin) 80/60° C kW 1,0 2,3 4,8 9,7 2,3 4,8 

Min. nominel varmebelastning (Qmin) centralvarme kW 1,1 2,5 5,0 10,0 2,5 5,0 

Maks. nominel varmebelastning (QnW) varmt brugsvand kW 9,3 17,4 24,5 50,0 17,4 24,5 

Min. nominel varmebelastning (QnW) varmt brugsvand kW 1,1 2,5 5,0 10,0 2,5 5,0 

 
Kedelvirkningsgrad, maks. varmeydelseskurve 80/60° C % 90/97,4 96/97,4 96/97,4 

95,9/ 
97,3 96/97,4 96/97,4 

 
Kedelvirkningsgrad, maks. varmeydelseskurve 50/30° C % 

109/ 
105,4 

108/ 
105,8 

108/ 
105,3 

107,7/ 
105,1 

108/ 
105,8 

108/ 
105,3 

Kedelvirkningsgrad under delvis belastning (30 %) iht. 
92/42 EWG % 108,5 108,5 108,5 107,7 108,5 108,5 

Naturgas H (Hi(15° C) = 9,5 kWh/m3) m3/h 0,98 1,84 2,59 5,29 1,84 2,59 

Butan/propan (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/t - - 1,90 3,88 - 1,90 

Naturgas H mbar 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25 

Flydende gas mbar - - - 25 - 45 25 - 45 25 - 45 

Fortryk bar 0,751) 0,751) 0,751) 0,751) 0,75 0,75 

Samlet kapacitet I 81) 81) 81) 81) 

V: 8 

L: 10 

V: 8 

L: 10 
Specifik gennemstrømning iht. til EN 13203 I/min - - - - 12,4 16,0 

Afgangstemperaturområde ºC - - - - 10-65 10-65 

Maks. tilladt vandtilslutningstryk bar - - - - 10 10 

Min. tilgangstryk bar - - - - 1 1 

Røggasmassestrøm min./maks. last g/s 16,4/2,2 30,7/4,9 51,2/9,7 
87,3/ 
19,9 30,7/4,9 51,2/9,7 

Røggastemperatur 80/60° C maks./min. last °C 75/60 80/60 85/62 85/62 80/60 85/62 

Røggastemperatur 40/30° C maks./min. last °C 42/30 47/30 55/32 55/32 47/30 55/32 

Maks. standard CO-emissionsfaktor 
mg/ 
kWh 50 50 50 50 50 50 

Maks. standard NOx-emssionsfaktor 
mg/ 
kWh 60 60 60 60 60 60 

Blæsertryk til rådighed Pa 100 100 100 100 100 100 

Påkrævet forbrændingsluft min./maks. m3/h 1,5/11,4 3,4/21,4 6,8/35,7 
14,0/ 
60,8 3,4/21,4 6,8/35,7 

CO2 ved maks. nominel varmeydelse for naturgas H og 
flydende gas % 9,5/ - 9,5/ - 9,5/11,0 9,5/11,0 9,5/ - 9,5/11,0 

CO2 ved min. nominel varmeydelse for naturgas H og 
flydende gas % 8,5/ - 8,5/ - 8,5/10,5 8,5/10,5 9,5/ - 8,5/10,5 

Maks. kondensatmængde (tR = 30° C) l/t 0,9 1,3 1,8 3,6 1,3 1,8 

pH-niveau, ca. - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Tabel 8 
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Enhed 

 
THS 
0,9-9 C 

 
THS 
2-17 C 

 
THS 
5-25 C 

THS 
10-50 C 

THS 
2-17 M75 

THS 
5-25 M75 

Generelt        

Elektrisk spænding AC V 230 230 230 230 230 230 

Frekvens Hz. 50 50 50 50 50 50 

Maks. strømforbrug i standby W 5 5 5 5 5 5 
Strømforbrug i varmedrift ved min./maks. nominel 
varmeydelse (uden varmekredspumpe) W 13/33 14/33 15/32 14/43 14/33 15/32 
Varmekredspumpens strømforbrug i varmedrift ved 
min./maks. nominel varmeydelse W 11/36 11/36 11/50 67/67 11/36 11/50 
Strømforbrug i brugsvandsdrift ved min./maks. nominel 
varmeydelse (uden varmekredspumpe) W 13/33 14/33 15/32 14/43 14/33 15/35 
Varmekredspumpens strømforbrug i brugsvandsdrift 
ved min./maks. nominel varmeydelse W - /63 - /63 - /63 - /67 - /67 - /63 
Absorption, intensitet A 0,30 0,30 0,35 0,48 0,30 0.35 

Maks. strømforbrug W 69 69 82 110 69 82 

EMC-grænseværdiklasse - B B B B B B 

Beskyttelsesgrad (med B23-installationstype) IP 24 24 24 24 24 24 

Beskyttelsesgrad (med C13/C33-installationstype) IP 44 44 44 44 24 44 

Maks. fremløbstemperatur °C 80 80 80 80 80 80 

Maks. tilladt driftstryk (PMS), varme bar 3 3 3 3 3 3 

Tilladt omgivelsestemperatur °C 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 

Nominel kedelkapacitet, varme l 2,5 2,5 2,5 3,8 2,5 7,5 

Nominel kapacitet (varmeveksler) L - - - - - 3,2 

Vægt (uden emballage) Kg 
 
C: 52 C: 52 C: 52  V:113 V:113 

Mål B x H x D mm 

430 
x610 
x1000 

430 
x610 
x1000 

430 
x610 
x1000 

440 
x840 
x1000 

H: 
560 
x1080 
x1000 
V: 
710 
x630 
x1740 

H: 
560 
x1080 
x1000 
V: 
710 
x630 
x1740 

Tabel 8 

1) Tilbehør 
 
 

2.12 Specifikationer med beholder 

 
Enhed 

THS 0,9-9 

B120 

THS 2-17 

B120 

THS 5-25 

B120 

Beholderkapacitet l 120 120 120 

Maks. strømforbrug ved beholderdrift kW 9,1 16,9 23,9 

Gennemstrømning ved TZ = 40 °C l/min 4,4 8,1 11,4 

Specifik gennemstrømning iht. til EN 13203 l/min 13,6 18,1 18,7 

Min. opvarmningstid ved TSp =  60° C1) min 34 18 13 

Min. ladetid ved TSp = 60° C min 60 32 23 
Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 10 min l 186 186 187 

Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 1 time l 404 591 758 

Varmetab via afdækning (ved 65° C i beholder) W 53,7 53,7 53,7 
Tabel 9 THS 0,9-9/2-17 B120 

1) efter aftapning med specifik gennemstrømning 
 
 

Tabel 9: 
TSp Beholdertemperatur 
TZ Varmt brugsvand, afgangstemperatur 
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Enhed 

THS 2-17 

M75 V / M75 H 

THS 5-25 

M75 V / M75 H 

Beholderkapacitet l 75 75 

Maks. strømforbrug ved beholderdrift kW 16,9 23,9 

Gennemstrømning ved TZ = 40 °C l/min 8,11) 11,41) 

Specifik gennemstrømning iht. til EN 13203 l/min 12,4 16,0 

Min. opvarmningstid ved TSp =  60 °C2) min 11 8 

Min. ladetid ved TSp = 60° C min 19 14 
Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 10 min l 124 158 

Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 1 time l 529 729 

Varmetab via afdækning (ved 65° C i beholder) W 67 67 

Tabel 10 THS 2-17/5-25 M75 

1) Indstil gennemstrømning ved idriftsættelse 

2) Efter aftapning med specifik gennemstrømning 
 

2.13 Specifikationer med beholder (tilbehør) 

  THS 5-25 C med 
 Enhed EBS 100 EBS 150 EBS 200 EBS 300 

Beholderkapacitet l 100 150 200 300 

Maks. strømforbrug ved beholderdrift kW 23,9 23,9 23,9 23,9 

Gennemstrømning ved TZ = 40 °C l/min 11,4 11,4 11,4 11,4 

Specifik gennemstrømning iht. til EN 13203 l/min 17,6 23,9 27,2 35,2 

Min. opvarmningstid ved TSp = 60° C min 11 17 21 33 

Min. ladetid ved TSp = 60° C min 19 29 38 58 
Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 10 min l 176 241 313 476 

Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 1 time l 748 813 885 1047 

Varmetab via afdækning (ved 65° C i beholder) W 58 77 97 136 
Tabel 11 THS 5-25 C med beholder (tilbehør) 
 

  THS 0,9-9 C med THS 2-17 C med 

 Enhed EBS 
100 

EBS 
150 

EBS 
200 

EBS 
300 

EBS 
100 

EBS 
150 

EBS 
200 

EBS 
300 

Beholderkapacitet l 100 150 200 300 100 150 200 300 

Maks. strømforbrug ved beholderdrift kW 9,1 9,1 9,1 9,1 16,9 16,9 16,9 16,9 

Gennemstrømning ved TZ = 40 °C l/min 4,4 4,4 4,4 4,4 8,1 8,1 8,1 8,1 

Specifik gennemstrømning iht. til EN 13203 l/min 12,3 16,3 19,9 27,8 16,0 20,2 23,7 31,7 

Min. opvarmningstid ved TSp = 60° C min 29 43 56 86 15 23 30 46 

Min. ladetid ved TSp = 60° C min 51 77 100 153 28 42 54 82 
Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 10 min l 160 241 313 476 160 241 313 476 

Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 1 time l 377 459 531 693 564 645 717 880 

Varmetab via afdækning (ved 65° C i beholder) W 58 77 97 136 58 77 97 136 
Tabel 12 THS 0,9-9 C  og 2-17 C med beholder (tilbehør) 
 

 THS 10-50 C med 

 EBS 
100 

EBS 
150 

EBS 
200 

EBS 
300 

Beholderkapacitet 100 150 200 300 

Maks. strømforbrug ved beholderdrift 35 35 50 50 

Gennemstrømning ved TZ = 40 °C 16,7 16,7 23,3 23,3 

Specifik gennemstrømning iht. til EN 13203 22,9 26,1 35,4 47,5 

Min. opvarmningstid ved TSp = 60° C 7 11 11 16 

Min. ladetid ved TSp = 60° C 13 20 19 29 
Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 10 min 229 261 354 476 

Maks. tappehastighed ved TZ = 40° C, 
TSp = 65° C, t = 1 time 1067 1098 1519 1641 

Varmetab via afdækning (ved 65° C i beholder) 58 77 97 136 
Tabel 13 THS 10-50 C med beholder (tilbehør) 
Tabel 10, tabel 12, tabel 11 og tabel 13:  TSp Beholdertemperatur TZ Varmt brugsvand, afgangstemperatur 
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Forskrifter 
 

3 Forskrifter 
Følgende retningslinjer og forskrifter skal overholdes: 
• Nationale byggeregulativer 
• Krav fra gasleverandøren 
• Gasreglement Afsnit A 

 

 4 Røggasføring 

4.1 Godkendt røggastilbehør 

Røggastilbehør indgår i CE-godkendelsen af enheden. Derfor må kun 
det anførte originale røggastilbehør installeres. 
• Røggastilbehør, koncentrisk rør Ø 75/110 mm 
• Røggastilbehør, koncentrisk rør Ø 80/125 mm 
• Røggastilbehør, enkeltrør Ø 80 mm 

Betegnelserne og bestillingsnumrene til dette originale røggastilbehørs 
dele findes i hovedkataloget. 

4.2 Monteringsbetingelser 

4.2.1 Generelt 

▶ Overhold installationsvejledning til røggastilbehøret. 
▶ Tag højde for beholdernes mål ved installation af røggastilbehøret. 
▶ Smør pakningerne på mufferne med fedt uden opløsningsmidler. 
▶ Skub røggastilbehøret ind i mufferne til anslag. 
▶ Læg de vandrette dele med en stigning på 3° (= 5,2 %, 5,2 cm pr. 

meter) i flowretningen. 
▶ Isolér forbrændingsluftledningen i fugtige rum. 
▶ Monter kontrolåbningerne, så de er let tilgængelige. 
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4.2.3 Røggasføring i en skakt 

Krav 
• Der må kun tilsluttes et apparat til røggasrøret i skakten. 
• Hvis røggasrøret monteres i en eksisterende skakt, skal evt. 

tilslutningsåbninger lukkes tæt med de rigtige materialer. 
• Skakten skal bestå af ikke-brændbare, formbestandige 

byggematerialer og have en brandmodstandstid på mindst 90 
minutter. Ved bygninger med lav højde er det tilstrækkeligt med 
en brandmodstandstid på 30 minutter. 

 

Skaktens byggemæssige egenskaber 
• Røggasrør til skakten som enkeltrør (B23, � figur 19 og 20): 

– Opstillingsrummet skal have en åbning med et frit tværsnit ud 
til det fri på 150 cm2 eller to åbninger hver med et frit tværsnit 
ud til det fri på 75 cm2. 

– Røggasledningen skal være ventileret bagfra i hele længden 
inde i skakten. 

– Indgangsåbningen til ventilation bagfra (min. 75 cm2) skal 
placeres i fyrboksenes opstillingsrum og dækkes med et 
luftgitter. 

• Forbrændingslufttilførsel via skakten i modstrømsprincippet (C93, 
figur 23 og 24): 
– Forbrændingslufttilførslen foregår via røggasrøret som en 

omskyllende modstrøm i skakten. 
– En åbning ud til det fri er ikke nødvendig. 
– Der må ikke være nogen åbning til ventilation af skakten 

bagfra. Der behøves ikke noget luftgitter. 
 

Skaktmål 
▶ Kontrollér, om skakten har de tilladte mål. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 Firkantet og rundt tværsnit 
 

Røggastilbehør amin amaks Dmin Dmaks 

Ø 80 mm 120 mm 300 mm 140 mm 300 mm 

Ø 80/125 mm 180 mm 300 mm 200 mm 380 mm 
Tabel 14 Tilladte skaktmål 
 

Rengøring af eksisterende skakter og skorstene 
• Hvis røggasføringen installeres i en skakt, som er ventileret 

bagfra (� figur 19, 20, 22), er rengøring ikke nødvendig. 
• Hvis forbrændingslufttilførslen foregår via skakten i modstrøm 

(figur 23 og 24), skal skakten rengøres. 
 
 

Hidtidig brug Nødvendig rengøring 

Ventilationsskakt Mekanisk rengøring 

Røggasføring ved 
gasfyring 

Mekanisk rengøring 

Tabel 15 Nødvendig rengøring 
 

For at undgå forsegling af overfladen: 
▶ Vælg rumluftafhængig drift 
- eller - 
▶ sug forbrændingsluft ind udefra med et koncentrisk rør i skakten 

eller med et adskilt rør. 

 4.2.4 Lodret røggasføring 

Udvidelse med røggastilbehør 
Røggastilbehøret "luft-/røggasføring lodret" kan udvides med 
røggastilbehøret "koncentrisk rør, "koncentrisk bøjning" eller 
"kontrolåbning". 
 

Røggasføring over tag 
I henhold til GR-A er en afstand på 0,4 m mellem røggastilbehørets 
udmunding og taget tilstrækkelig, da den nominelle varmeydelse for 
de angivne kedler er under 50 kW. 
 

Opstillingssted og luft-/røggasføring 
• Opstilling af kedlerne i rum, hvor tagkonstruktionen befinder sig 

over loftet: 
– Hvis der kræves en brandmodstandstid for loftet, skal 

ledningerne til forbrændingslufttilførslen og røggasføringen i 
området mellem loftets overkant og overflade have en 
beklædning, som også har denne brandmodstandstid, og 
som består af ikke-brændbare byggematerialer. 

– Hvis der ikke kræves en brandmodstandstid for loftet, skal 
ledningerne til forbrændingslufttilførslen og røggasføringen 
føres fra loftets overkant til overfladen i en skakt af ikke-
brændbare, formbestandige byggematerialer eller lægges i 
et beskyttelsesrør af metal (mekanisk beskyttelse). 

• Hvis ledningerne til forbrændingslufttilførslen og røggasføringen 
føres gennem flere etager i bygningen, skal ledningerne uden 
for opstillingsrummet føres i en skakt med en 
brandmodstandstid på mindst 90 minutter. Ved 
beboelsesejendomme med lav højde skal brandmodstandstiden 
være på mindst 30 minutter. 

 

Afstandsmål over tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17 Afstandsmål ved fladt tag 
 

 Brændbare materialer Ikke-brændbare materialer 

X ≥ 1500 mm ≥ 1000 mm 
Tabel 16 Afstandsmål ved fladt tag 

 

For at bevare minimumafstandsmålene over taget kan 
det udvendige rør af tagafgangen forlænges op til 500 
mm med røggastilbehøret "Forlængerrør". 
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Figur 18 Afstandsmål og taghældning ved skråtag 
 

A ≥ 400 mm, i snerige områder ≥ 500 mm 

α 25°-45°, i snerige områder ≤ 30° 
Tabel 17 Afstandsmål ved skråtag 

4.2.5 Vandret røggasføring 

Udvidelse med røggastilbehør 
Røggastilbehøret "røggasføring vandret" kan udvides med 
røggastilbehøret "koncentrisk rør", "koncentrisk bøjning" (90°) 
eller "kontrolåbning". 
 

Luft-/røggasføring, type C13, via ydervæg 
• Overhold minimumafstandsmålene til vinduer, døre, 

murfremspring og for røggasudmundinger, der er anbragt 
mellem hinanden. 

• I henhold til GR-A må det koncentriske rørs udmunding ikke 
monteres i en skakt under jorden. 

 Luft-/røggasføring, type C33, over tag 
• I henhold til GR-A skal minimumafstandsmålene ved 

inddækning på stedet overholdes. En afstand på 0,4 m mellem 
røggastilbehørets udmunding og taget er tilstrækkelig, da den 
nominelle varmeydelse for de angivne kedler er under 50 kW. 
Geminox-tagkviste opfylder kravene vedrørende 
minimumsmål. 

• Røggastilbehørets udmunding skal rage mindst 1 m ud over 
tagopbygninger, åbninger til rum og ubeskyttede dele af 
brændbare byggematerialer, undtagen tagbelægning, eller 
være mindst 1,5 m fra dem. 

• For vandret luft-/røggasføring over tag med tagkvist er der ingen 
begrænsninger for ydelsen i varmedrift i henhold til forskrifterne fra 
de ansvarlige myndigheder. 

4.2.6 Splitaftrækstilslutning 
Tilslutning med splitaftræk er mulig med røggastilbehøret 
"tilslutning med splitaftræk". 

Forbrændingsluftledningen udføres med enkeltrør på Ø 80 mm. 

Figur 22 på side 24 viser et monteringseksempel. 

4.3 Røggasrørlængder 

4.3.1 Oversigt 
Kedlerne er udstyret med en blæser, der transporterer røggasserne i 
røggasledningen. Strømningsmodstand bremser røggasserne i 
røggasledningen. 

I bøjningerne er strømningsmodstanden større end i lige rør. Der 
tildeles derfor bøjningerne en ækvivalent længde, der er større end 
den fysiske længde. 

Røggasledningerne må ikke overskride en bestemt længde, så sikker 
bortledning ud i det fri kan sikres. Denne længde er den maksimale 
ækvivalente rørlængde Lequiv,maks. Den er afhængig af kedel, 
røggasføring og røggasledningsføring. 

Længden af de vandrette røggasledningsdele Lw må ikke overskride 
en bestemt værdi Lw,maks. 

 
 
 
Røggasføring 
iht. GR-A  Figurer Røggastilbehør, diameter Lequiv, maks Lw, maks 

 

 
 

Lequiv 
1) 

 
Lequiv 

Skakt 

B23 19, 20 80 mm 20 m 1 m 1 m 0,5 m 

C33 21 80/125 mm 10 m 1 m 1 m 0,5 m 

C53 22 
Til skakten: 
80/125 mm 

I skakten: 80 mm 
20 m 2 m 1 m 0,5 m 

C93 23, 24 
Til skakten: 
80/125 mm 

I skakten: 80 mm 
14 m 1 m 1 m 0,5 m 

Vandret C13 25 75/110 mm 4 m 4 m 1 m 0,5 m 

Lodret C33 26 80/125 mm 10 m - 1 0,5 m 
 

Tabel 18 Oversigt over rørlængder, afhængigt at røggasføringssituationen 

1) 90°-bøjningerne på kedlen og i skakten er medregnet i de maksimale længder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedrørende bøjninger ud over bøjningen på kedlen og 
støttebøjningen inde i skakten: 
▶ Brug helst 45°-bøjninger i stedet for 90°-bøjninger. 

Brug ikke ekstra 90°-bøjninger, hvis det er muligt. 

▶ Montér en skydemuffe ved kedelafgangen for at lette 
vedligeholdelsesarbejdet. 
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4.3.2 Røggasføring iht. GR-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19 Røggasføring i skakten iht. B23 

[1] 90°-bøjningerne på kedlen og i skakten er medregnet i de 
maksimale længder. 

LW Vandret rørlængde 
LS Lodret rørlængde 

 Figur 21 Røggasføring med koncentrisk rør i skakten iht. C33 

[1] 90°-bøjningerne på kedlen og i skakten er medregnet i de 
maksimale længder. 

LW Vandret rørlængde 
LS Lodret rørlængde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20 Røggasføring i skakten iht. B23 

[1] 90°-bøjningerne på kedlen og i skakten er medregnet i de 
maksimale længder. 

LW Vandret rørlængde 
LS Lodret rørlængde 

 Figur 22 Røggasføring i skakten iht. C53 

[1] 90°-bøjningerne på kedlen og i skakten er medregnet i de 
maksimale længder. 

LW Vandret rørlængde 
LS Lodret rørlængde 
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Figur 23 Røggasføring i skakten iht. C93 

[1] 90°-bøjningerne på kedlen og i skakten er medregnet i de 
maksimale længder. 

LW Vandret rørlængde 
LS Lodret rørlængde 

 Figur 25 Vandret røggasføring iht. C13 

[1] 90°-bøjningen på kedlen er medregnet i de maksimale 
længder. 

LW Vandret rørlængde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24 Røggasføring i skakten iht. C93 

[1] 90°-bøjningerne på kedlen og i skakten er medregnet i de 
maksimale længder. 

LW Vandret rørlængde 
LS Lodret rørlængde 

 Figur 26 Lodret røggasføring iht. C33 

LS Lodret rørlængde 
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4.3.3 Beregning af længder af røggasrør 

Analyse af monteringssituation 
▶ Beregn følgende værdier ud fra monteringssituationen på 

stedet: 
– Væghængt kondenserende gaskedel 
– Vandret længde af røggasrør, Lw 
– Lodret længde at røggasrør, Ls 
– Antal ekstra 90°-bøjninger i røggasrør 
– Antal 45°-bøjninger i røggasrør 

Bestemmelse af parametre 
▶ Beregn følgende værdier afhængigt at røggasføringen,  

den væghængte kondenserende gaskedel og røggasrørets 
diameter (� tabel 18): 
– Maksimal ækvivalent rørlængde Lequiv,maks 
– Ækvivalente rørlængder for bøjninger 
– Evt. maksimal vandret rørlængde Lw,maks 

Kontrol af den vandrette længde af røggasrør (bortset fra ved 
lodrette røggasføringer) 
Den vandrette længde af røggasrør Lw skal være mindre end den 
maksimale vandrette længde af røggasrør Lw,maks 

Beregning af den ækvivalente rørlængde Lequiv 

Den ækvivalente rørlængde Lequiv er summen af røggasføringens 
vandrette og lodrette længder (Lw, Ls) og bøjningernes ækvivalente 
længder. 

De nødvendige 90°-bøjninger er medregnet i de maksimale 
længder. Hver ekstra bøjning skal medregnes med den 
ækvivalente længde. 

Den samlede ækvivalente rørlængde Lequiv skal være mindre end 
den maksimale ækvivalente rørlængde Lequiv,maks 

Beregningsskabelon 

Lw [m] Lw, max [m] Lw ≤ Lw, max? 

   

Tabel 19 Kontrol af den vandrette længde af røggasrør 
 
 

 Antal 
Længde 

[m] Sum [m] 

Lige længde LW x =  

Lige længde LS x =  

90°-bøjninger x =  

45°-bøjninger x =  

Samlet ækvivalent rørlængde Lequiv  

Maksimal ækvivalent rørlængde Lequiv,maks.  

Lequiv ≤ Lequiv,maks?  

Tabel 20 Beregning af den ækvivalente rørlængde Lequiv 

 Eksempel: Røggasføring iht. C93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 27 Monteringssituation for røggasføring iht. C93 

Ud fra den viste monteringssituation og parametrene for C93 i tabel 
18 fås følgende værdier: 
 

 Figur 27 Figur 28 

Vandret rørlængde Lw = 1 m Lw, maks. = 1 m 

Lodret rørlængde Ls = 8 m - 

Ekstra 90°-bøjninger1) 2 Lequiv = 1 m 

45°-bøjninger 2 Lequiv = 0,5 m 

Tabel 21 Parametre for røggasføring i skakten iht. C93 

1) 90°-bøjningerne på kedlen og støttebøjningerne i skakten er medregnet 
i de maksimale længder. 

 
 

Lw [m] Lw, maks. [m] Lw ≤ Lw, maks.? 

1 1 O.K. 

Tabel 22 Kontrol af den vandrette længde af røggasrør 
 

 Antal 
Længde 

[m] Sum [m] 

Lige længde LW 1 x 1 = 1 

Lige længde LS 1 x 8 = 8 

90°-bøjninger 2 x 1 = 2 

45°-bøjninger 2 x 0,5 = 1 

Samlet ækvivalent rørlængde Lequiv 12 
Maksimal ækvivalent rørlængde Lequiv,maks. 

(tabel 18) 14 m 

Lequiv ≤ Lequiv,maks.? O.K. 

Tabel 23 Beregning af den ækvivalente rørlængde Lequiv 
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5 Installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 Vigtige råd 
▶ Før kedlen installeres, skal du rådføre dig med dit 

gasforsyningsselskab og din lokale skorstensfejer [hvor det er 
relevant]. 

 

Påfyldning og efterfyldning af vand til varmeanlæg 
 

Utilstrækkelig påfyldning og efterfyldning af vand i varmeanlægget kan 
medføre, at varmeveksleren kalker til og svigter før tiden. 
 

Afgrening på vandinstallationen, til vandpåfyldning skal, i henhold til 
bygningsreglementet kap. 84.2.1, stk. 3 og 4, afsluttes med en 
kontraventil. 
 
Åbne centralvarmeanlæg 
▶ Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges til lukkede anlæg. 
 

Varmeanlæg med naturlig cirkulation 
På grund af det store rørsystem skal varmeapparatet frakobles 
varmekredsen: 
▶ Slut kedlen til det eksisterende rørnet via et fordelerrør med 

slamudskiller. 
 

Gulvvarmeanlæg 
▶ Kedlen er egnet til gulvvarmeanlæg. De tilladte fremløbstemperaturer 

skal overholdes. 
 

Forzinkede radiatorer og rørledninger 
Undgå gasdannelse: 
▶ Brug ikke forzinkede radiatorer og rørledninger. 
 

Neutraliseringsenhed 
Hvis bygningsmyndighederne kræver en neutraliseringsenhed: 
▶ Brug en neutraliseringsenhed. 
 

Frostbeskyttelse 
Vi anbefaler følgende frostbeskyttelsesmiddel: 
• Bionibagel (koncentration 14 % til 42 %) 
 

Korrosionsbeskyttelsesmiddel 
Vi anbefaler følgende korrosionsbeskyttelsesmiddel: 
• Bionibagel (koncentration 1 % til 2 %) 

 
 

Tætningsmidler 
 

Efter vores erfaring kan det give problemer at tilsætte tætningsmidler til 
centralvarmevandet (aflejringer i varmeblokken). Dette frarådes derfor. 
 
Etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier 
 

Alle tryktestede etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier 
kan anvendes. 
 
Flydende gas 
 

For at beskytte kedlen mod for højt tryk: 

▶ Installér en trykregulator med sikkerhedsventil. 
 

5.2 Kontrol af ekspansionsbeholderens størrelse 
Nedenstående diagram giver dig et groft skøn over, om den 
installerede 10 l/8 l ekspansionsbeholder (THS... M75 V/H) eller 8 l 
ekspansionsbeholderen, der fås som tilbehør til installation i kedlen, er 
tilstrækkelig, eller om det er nødvendigt med en ekstra 
ekspansionsbeholder (ikke til gulvvarmeanlæg). 
 

De viste karakteristikkurver er baseret på følgende nøgledata: 
 

• 1 % af vandvolumen i ekspansionsbeholderen eller 20 % af 
ekspansionsbeholderens nominelle volumen 

• En driftstrykdifferens for sikkerhedsventilen på 0,5 bar iht. til DIN 
3320 

• Ekspansionsbeholderens fortryk svarer til anlæggets statiske højde 
over varmeveksleren 

• Maks. driftstryk: 3 bar 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 8 l ekspansionsbeholder 

 

Fare: Eksplosionsfare! 
▶ Luk for gashanen, før der arbejdes på gasførende 

dele. 
▶ Udfør tæthedskontrol efter arbejde på gasførende 

dele. 

Installation, tilslutninger på gas- og røggassiden samt 
idriftsættelse må kun udføres af installatører, som er 
godkendt af det lokale gas- eller elforsyningsselskab til 
at udføre arbejde af en sådan type. 

ADVARSEL: 
▶ Blokér aldrig sikkerhedsventilens udløb. 
▶ Udfør sikkerhedsventilens afløb med fald.  
▶ Afløbet skal være fri for forhindringer og kunne 

observeres over et afvandingspunkt. 
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Fig. 29 10 l ekspansionsbeholder 
 

Fig. 28 og 29: 
[I] Fortryk 0,2 bar 
[II] Fortryk 0,5 bar 
[III] Fortryk 0,75 bar 
[IV] Fortryk 1,0 bar 
[V] Fortryk 1,3 bar 
[A] Ekspansionsbeholderens arbejdsområde 
[B] En større ekspansionsbeholder er påkrævet 

T Fremløbstemperatur 
VA Anlægsindhold i liter 

▶ I grænseområdet skal den nøjagtige størrelse af beholderen være 
iht. DIN EN 12828. 

▶ Hvis skæringspunktet er til højre for kurven, skal der installeres en 
ekstra ekspansionsbeholder. 

 
5.3 Placering af kedel 

Forskrifter for opstillingsrum 
▶ Overhold relevante nationale forskrifter. 
▶ Se installationsvejledning for aftrækssæt for at få nærmere 

oplysninger om minimumsafstande. 
 
Forbrændingsluft 
For at undgå korrosion skal forbrændingsluften være fri for 
korrosionsfremmende stoffer. 

Som korrosionsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, 
der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i 
opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og rengøringsmidler til 
husholdningen. 
 

Industrielle kilder 

Kemiske 
rengøringsmidler 

Trichloroethylen, tetrachloroethylen, 
fluorerende kulbrinter 

Affedtningsbade Perchloroethylen, trichloroethylen, 
methylchloroform 

Trykkerier Trichloroethylen 
Frisørforretninger Drivmidler i spraydåser, fluor- og 

klorholdige kulbrinter (frigen) 

Kilder i husholdningen 

Rengøringsmidler og 
affedtningsmidler 

Perchloroethylen, methylchloroform, 
trichloroethylen, methylenchlorid, 
tetraklorkulstof, saltsyre 

Hobbyrum 

Opløsningsmidler og 
fortyndere Forskellige klorerede kulbrinter 

Aerosoler CFC-gasser (freon) 

Tabel 25 Korrosionsfremmende stoffer 

Overfladetemperatur 
Kedlens maks. overfladetemperatur er under 85° C. Der kræves 
derfor ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger for brændbare 
byggematerialer. 
 

F-gasanlæg under jordhøjde 
Kedlen opfylder kravene i de lokale forskrifter for installation under 
jordhøjde. 
 

5.4 Montering af monteringsskinnen 
Vælg et egnet opstillingsrum til kedlen under hensyntagen til følgende 
begrænsninger: 

▶ Overhold min. sideafstande (� side 5 og 7). 
▶ Bor huller til monteringsskinnen. Overhold følgende mål (� figur 

31, 30 og tabel 26): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30 THS...C  og THS...M75 H 
 

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 

THS...C 100 495 265 - 

THS...M75H 110 495 265 - 

THS...M75V 100 635 265 600 

Tabel 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31 THS...M75 V 
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5.5 Installation af kedel 

 
 
 
 
 
▶ Fjern emballagen, og følg instruktionerne på den. 
▶ Kontrollér destinationslandet på typeskiltet, og at den gastype, 

der er angivet, svarer til den type, som leveres af gasselskabet 
(� side 4). 

 

Tag kabinettet af 

Kabinettet er fastgjort med to skruer for at beskytte mod 
uautoriseret fjernelse (elsikkerhed). 
▶ Fastgør altid kabinettet med disse skruer. 

 

1. Fjern en skrue på hver af låsearmene over og under 
kabinettet (� figur 32). 

2. Lås låsearmen op. 
3. Træk kabinettet fremad. 
4. Tag hængslet af kabinettet, og løft det af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32 

Fastgørelse af kedlen 
▶ Anbring kedlen på væggen, og hægt den på monteringsskinnen. 

Varmt brugsvand (THS...M75) 
Det statiske tryk må ikke overstige 7 bar. 

Ellers: 
▶ Montér en trykbegrænser i anlægget. 
 
 
 
 
 
 
 
Varmtvandsanlæggets rør og haner skal dimensioneres iht. 
tilslutningstrykket for at sikre et tilstrækkeligt flow af vand ved 
varmtvandshaner. 
 

Centralvarmeanlæg 
 
 
 
 
 
▶ Til tømning af anlægget skal der installeres en påfyldnings- og 

aftapningshane på anlæggets laveste punkt. 

Gasforsyningsrør 

▶ Bestem den indvendige diameter for gasforsyningen. 

5.6 Tilslutning af røggasrør 

Flere installationsoplysninger kan fås i 
installationsvejledningen til røggastilbehør. 

 

▶ Kontrollér, om aftræksføringen er tæt (� kapitel 12.2). 

5.7 Kontrol af tilslutninger 

Vandtilslutninger 
▶ Åbn for varmefremløbs- og returløbsventilerne, og fyld 

varmeanlægget op. 
▶ Kontrollér, at alle samlinger er tætte (måletryk: Maks. 2,5 bar på 

manometret). 

For THS...B120 og THS...M75: 
▶ Åbn for koldtvandshanen i kedelforsyningen, og åbn en 

varmtvandshane ved et tappested, indtil vand løber ud (måletryk: 
Maks. 7 bar). 

 

Gasforsyningsrør 

▶ Luk for gashanen for at beskytte gasarmaturet mod trykskader. 
▶ Udfør en tæthedskontrol af tætningspunkter (måletryk: Maks. 150 

mbar). 
▶ Udløs trykket på gasforsyningsrøret. 

 

BEMÆRK: Installér THS...M75V-kedlen på to 
monteringsskinner. Ved boring af huller skal det sikres, 
at den lodrette afstand bevares mellem de to 
monteringsskinner. 

BEMÆRK: De driftsklare THS...C-kedler vejer ca. 60 kg. 
De driftsklare THS...M75 vejer ca. 190 kg. 
Monteringsskinnen skal være konstrueret til denne vægt. 

ADVARSEL: 
▶ Blokér aldrig sikkerhedsventilens udløb. 
▶ Udfør sikkerhedsventilens afløb med fald. 

ADVARSEL: 
▶ Blokér aldrig sikkerhedsventilens udløb. 
▶ Udfør sikkerhedsventilens afløb med fald. 
▶ Afløbet skal være fri for forhindringer og kunne 

observeres over et afvandingspunkt. 

BEMÆRK: Rester i rørsystemet kan beskadige 
kedlen. 
▶

 Spul anlægget for at fjerne alle rester af snavs. 
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6 Eltilslutninger 

6.1 Generelle bemærkninger 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eltilslutning må kun udføres af en godkendt elektriker. 

 

Alle kedlens modulerings-, styre- og sikkerhedskomponenter er 
kontrolleret og ledningsforbundet, så de er klar til brug. 

Overhold særlige forskrifter fra elselskabet. 

Afhængig af nationale forskrifter kan det være forbudt at installere 
kedlen i rum med badekar og brusebad i sikkerhedsområde 1 og 2 
� fig. 33). 

I rum med badekar eller brusebad må kedlen kun tilsluttes via et 
HPFI-relæ. 

Der må ikke sluttes andre forbrugere til det samme strømkabel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 33 

[1] Sikkerhedsområde 1, direkte over badekarret 
[2] Sikkerhedsområde 2, en omkreds på 60 cm omkring 

badekar/brusebad 

Sikringer 
Kedlen er sikret med to sikringer. De sidder på hovedprintkortet (� fig. 
15, side 16). 

6.2 Tilslutning af kedler 
▶ Foretag eltilslutning via en afbryder, som afbryder alle poler, med 

min. 3 mm kontaktafstand ( f.eks. sikringer, afbryderkontakter). 
▶ Tag kablet ud, hvis det er for kort (� kapitel 6.3). 
▶ I  sikkerhedsområde 1 skal kablet føres lodret væk fra kedlen. 

6.3 Udskiftning af strømkabel 
Hvis det er nødvendigt at udskifte det installerede kabel, skal følgende 
type kabel bruges: 
• I sikkerhedsområde 1 og 2 (� figur 33): 

– NYM-I 3 × 1,5 mm2 
• Uden for område 1 og 2: 

– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 eller 
– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 

▶ Tilslut det nye strømkabel til de relevante klemmer (� figur 15, [1], 
side 16). 

▶ Tilslut kablet, så jordledningen er længere end de andre ledninger. 
 
 

7 Opstart og indregulering 

7.1 Oversigt over tilslutninger 
På side 9 i afsnit 2.9 findes en oversigt over tilslutninger. 
 

7.2 Før opstart 
 
 
 
 
 
 
 

▶ Indstil ekspansionsbeholderens fortryk til varmeanlæggets statiske 
højde (� side 27). 

▶ Åbn alle anlæggets radiatorventiler. 
▶ Åbn varmefremløbs- og varmereturhanen. 
▶ Åbn koldtvandshanen. 
▶ Åbn koldtvandshanen og én varmtvandshane, indtil vand løber ud. 
▶ Fyld varmeanlægget op til 1-2 bar, og luk påfyldningsventilen. 
▶ Udluft radiatorerne. 
▶ Åbn udluftningsventilen (lad den være åben). 
▶ Fyld varmeanlægget op igen til ca. 1,5 bar. 
▶ Kontrollér, om den gastype, der er angivet på typeskiltet, stemmer 

overens med den, der leveres. 
▶ Åbn gasafspærringsventilen. 

 

FARE: Risiko for stød 
▶

 Før arbejde udføres på elektriske dele, skal de 
adskilles fra strømforsyningen (230 V AC) (sikring, 
afbryderkontakt) og sikres mod utilsigtet 
genindkobling. 

BEMÆRK: Idriftsættelse uden vand vil ødelægge 
kedlen. 

▶ Varmeanlægget må først betjenes, når det er fyldt 
med vand. 



29 
 

  

Opstart og indregulering 

 
 
7.3 Styreelementer og visninger i display 

7.3.1 Visninger i display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 34 

[1] Trelinjet tekstdisplay til meldinger 
[2] Alfanumerisk display (f.eks. temperatur) 
[3] Alfanumerisk display (f.eks. tid) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 27 

 

7.3.2 Tastatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 35 Tastatur 

[1] Tænd/sluk-kontakt 
[2] Varmt brugsvand 
[3] Display 
[4] Driftsvælger 
[5] infoknap 
[6] Skorstensfejerknap 
[7] Manuel drift 
[8] OK-knap (= bekræfter valg, gemmer værdi) 
[9] Drejeknap 
[10] ESC-knap ( = afslut valg uden at gemme, tryk to gange for at gå 

tilbage til normal visning) 
[11] Reset-knappen 

7.4 Start/stop af kedel 

Start 

▶ Tænd for kedlen på hovedafbryderen. 
Displayet tændes og viser kedeltemperaturen kort efter. 

Stop af kedel 

▶ Sluk for kedlen på hovedafbryderen. 
Lampen slukkes. 

▶ Hvis kedlen skal tages ud af drift i længere tid, skal 
frostbeskyttelsesbetingelserne overholdes. 

7.5 Indstilling af sprog 

Sproget skal indstilles, når kedlen tændes første gang 
(standardindstilling: Engelsk). 

▶ Tryk på ESC. 
Displayet skifter til normal visning. 

▶ Tryk på OK. 
Displayet skifter til menuen Slutbruger. 

▶ Vælg servicefunktion 20 med drejeknappen. 
▶ Tryk på OK. 

Det alfanumeriske display øverst til højre viser PROG No.20. 
Beskrivelsen af det valgte menupunkt vises nederst på displayet. 

 

Symbol Beskrivelse 

Komfortdrift 

Reduceret drift 

Frostbeskyttelse 

Synkronisering – vent 

Brænder tilkoblet 

Fejl 

Infoniveau aktivt 

Adgang til programmering 

INFO 

PROG 

ECO ECO-funktion (kedel midlertidigt frakoblet) 

Feriefunktion aktiv 

Varmekreds valgt 

Vedligeholdelse/specialfunktion 

Udskift batterier 

Vis valgt tilstand, opvarmning eller varmt brugsvand 

Auto 

No. 

INFO PROG ECO Auto 

ESC OK 

Reset 



30 
 

Opstart og indregulering 
 
 
 

▶ Tryk på OK. 
Det valgte sprog blinker nederst til højre (f.eks. English). 

▶ Brug drejeknappen til at vælge det ønskede sprog. 
▶ Tryk på OK. 
▶ Tryk på ESC. 

Displayet skifter til normal visning. 
 

7.6 Udluftningsfunktion 
For at fjerne luft fra det varmeanlæg/brugsvandsanlæg: 
▶ Tryk på, og hold den manuelle funktionsknap inde, indtil 

udluftningsfunktionen starter. 

Under udluftningsymbolet  vises linjen 312:Udluftning. 
Udluftningen afsluttes automatisk. 
 

Udluftning kan altid afbrydes: 

▶ Tryk på, og hold den manuelle knap inde, indtil 
afluftningsfunktionen stopper. 

 
7.7 Valg af centralvarmedrift 
▶ Tryk på driftsvælgeren, indtil varmefunktionen vises under symbolet 

for den ønskede driftsform. 

– = automatisk funktion (dag- og nattemperaturværdier iht. 
tidsstyring, automatisk sommer-/vinteromskiftning, hvis der 
findes en udeføler) 

– = kontinuerlig komfortdrift (kontinuerlig opvarmning med 
rumtemperatur indstillet til komfortdrift) 

– = kontinuerlig reduceret komfortdrift (kontinuerlig 
opvarmning med rumtemperatur indstillet til reduceret drift) 

– = frostbeskyttelsesfunktion (kontinuerlig frostbeskyttelse 
med rumtemperatur indstillet til frostbeskyttelse) 

 

 
 
 
 
 

Når brænderen er tændt, vises symbolet . 

Den ønskede temperatur for hver driftsform indstilles i servicemenuen 
(� kapitel 10). 
 
7.8 Indstilling for opvarmning af brugsvand 
For at tænde/slukke for varmt brugsvand: 
▶ Aktivér tænd/sluk-knappen. 

Der er tændt for brugsvandsdriften, når markeringen under 

symbolet vises på displayet. 

Når brænderen er tændt, vises symbolet . 

Den ønskede brugsvandstemperatur indstilles i 
servicemenuen (� kapitel 10). 
 
7.9 Indstilling af maksimal nominel varmebelastning i 

varmedrift 
Det er muligt at indstille den maksimale nominelle varmebelastning i 
varmedrift, Qmaks. Det gøres ved at indstille varmestyringens parameter 
2441 til den ønskede værdi iht. fig. 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36 

[I] THS 5-25 
[II] THS 2-17 
[III] THS 0,9-9 og 10-50 
[fmaks] Maksimal blæserhastighed 
[Qmaks] Maksimal nominel varmebelastning i varmedrift 
 

Tilpasning af kedlens maksimale varmeydelse til 
varmekredsens maksimale varmeydelse forhindrer for 
kraftig opvarmning i opvarmningsfasen. På den måde 
reduceres den støj, som kedlen frembringer. 

7.10 Efter opstart 
▶ Kontrollér gastilslutningstryk (� side 49). 
▶ Angiv indstillingerne i opstartsprotokollen (� side 58). 
 

7.11 Valg af manuel funktion 
I den manuelle funktion skifter kedlen til varmedrift. Brænderen 
forbliver i drift, indtil den indstillede fremløbstemperatur nås. 
 
 
 
 
 
 
 
For at vælge manuel funktion: 
▶ Tryk på knappen til den manuelle funktion, og hold den inde, indtil 

symbolet  vises på displayet. 
Den indstillede fremløbstemperatur vises (standardindstilling 50° 
C). 

For at ændre den indstillede fremløbstemperatur: 
▶ Tryk på OK. 

Temperaturværdien blinker. 
▶ Vælg en ny værdi med drejeknappen. 
▶ Tryk på OK. 

Valget gemmes. 

For at afslutte den manuelle funktion: 
▶ Tryk kortvarigt på knappen til den manuelle funktion. 

Symbolet  forsvinder fra displayet. 
Kedlen vender tilbage til normal drift. 

 

BEMÆRK: Varmelægget er i fare pga. frost. Kun 
frostbeskyttelsesfunktionen kan beskytte kedlen mod 
frost. 

FORSIGTIG: Beskadigelse af udstyr 
I denne funktion styres ingen blandeventil, der måtte 
findes i en varmekreds med blandeventil. Den forbliver 
"åben", hvilket kan medføre overhedning af kredsen. 
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Antilegionella-funktion  (THS...C med brugsvandsbeholder, THS...B120 og THS...M75) 

 
 

8 Antillegionella funktion 
(THS...C med brugsvandsbeholder, 
THS...B120 og THS...M75) 

8.1 Generelt 
For at forhindre forurening af det varme brugsvand med bakterier, 
f.eks. legionella, anbefaler vi at pasteurisere anlægget efter 
længere tids stilstand. 
 

 

THS-kedler er som standard indstillet til at udføre termisk 
desinfektion en gang om ugen, dvs. søndag kl. 24:00. 
Denne indstilling kan ændres på regulatoren ved hjælp 
af servicefunktionerne 1640 til 1644 (� kapitel 10). 

 

Antilegionella-funktionen omfatter brugsvandsanlægget, herunder 
tappesteder, når der er installeret en cirkulationspumpe. 

Efter den termiske desinfektion køles beholderen gradvist ned til den 
indstillede varmtvandstemperatur som følge af varmetab. 
Varmtvandstemperaturen kan derfor kortvarigt være højere end den 
valgte temperatur. 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Blokeringsbeskyttelse 

Denne funktion forhindrer, at varmepumpen og 
trevejsventilen sætter sig fast efter en længere 
driftspause. 

 

Hver gang pumpen kobles fra, begynder en timer kortvarigt at 
indkoble varmepumpen og trevejsventilen med jævne mellemrum. 

 10 Indstillinger i servicemenu 
Servicemenuen gør det nemt at justere og kontrollere mange af 
kedlens funktioner. 

Servicemenuen omfatter: 
• Slutbrugermenu – grundlæggende kedelindstillinger 
• Idriftsættelsesmenu – kedelindstillinger til idriftsættelse 
• Ekspertmenu – indstillinger til installatøren 
 
10.1 Betjening af servicemenu 

Valg af servicefunktion 

Servicefunktionerne åbnes forskelligt i hver menu. En beskrivelse 
fås i starten af hver menuoversigt. 

▶ Sådan kaldes en menu frem: 
– Slutbrugermenu (� side 34) 
– Idriftsættelsesmenu (� side 37) 
– Servicemenu (� side 40) 

For at bladre gennem servicefunktioner på dette niveau: 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 

Servicefunktionen [3] og værdierne i denne servicefunktion [4] 
vises på displayet. 

 

Justering af værdi 

▶ Skift til servicefunktion med OK. 
Servicefunktionens værdi blinker på displayet. 

For at indstille den ønskede værdi: 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 
 

Gem en indstilling 

▶ Tryk på OK for at gemme indstillingen. 
▶ Tryk på ESC for at skifte til den forrige visning. 
 

 

Hvis du ikke bekræfter de indstillede værdier ved at 
trykke på ESC, bliver værdierne ikke gemt. 

 

 

Hvis du ikke trykker på en knap i 2 minutter, lukker 
servicemenuen automatisk. 

 

Afslutning af aktuelt niveau 
For at komme ind i den forrige menu: 
▶ Tryk én gang på ESC. 

For at komme ind i hovedmenuen: 
▶ Tryk to gange på ESC. 

Afslutning af servicefunktion uden at gemme værdier 
▶ Tryk på ESC. 

Den næste menu vises i displayet. 
▶ Tryk på ESC igen. 

Kedlen vender tilbage til normal drift. 
 

ADVARSEL: Risiko for skoldning! 
Varmt vand kan føre til alvorlig skoldning. 

▶ Udfør kun den termiske desinfektion uden for de 
normale driftstider. 
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10.2 Oversigt over servicefunktioner 

10.2.1 Slutbrugermenu 
For at kalde en servicefunktion i denne menu frem: 
▶ Tryk på OK. 

Programmets Slutbruger-niveau åbnes. 

For at vælge den ønskede undermenu: 

 
 
 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valg af undermenu. 

For at bladre gennem servicefunktioner på dette niveau: 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 

 

Undermenu Servicefunktion1) Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Tid, dag og dato 1 Timer/minutter tt:mm 00:00 til 23:59 --:-- 

 2 Dag/måned dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 3 År åååå 2004 til 2099 ---- 

Operatørenhed 20 Sprog - German | ... English 

Tidsprogram, varmekreds 1 
500 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 

On | Tor | Fre | Lø | Sø 
Ma-sø 

 501 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 502 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 503 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 504 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 505 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 506 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 516 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram, varmekreds 2 520 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 521 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 522 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 523 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 524 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 525 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 526 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 536 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 3/varmekreds 3 540 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 541 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 542 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 543 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 544 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 545 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 546 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 556 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 4/varmt 
brugsvand 

560 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 561 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 562 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 563 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 564 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 565 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 566 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 576 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 5 600 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 601 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 602 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 603 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 604 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 605 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 606 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 616 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tabel 28 Slutbrugermenu 
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Indstillinger i servicemenu 

 
 

Undermenu Servicefunktion1) Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Ferie, varmekreds 1 641 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 
Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | 
Periode 7 | Periode 8 

Periode 1 

 642 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 643 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 648 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Ferie, varmekreds 2 651 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 
Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | 
Periode 7 | Periode 8 

Periode 1 

 652 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 653 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 658 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Ferie, varmekreds 3 661 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 
Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | 
Periode 7 | Periode 8 

Periode 1 

 662 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 663 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 668 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Varmekreds 1 710 Komfort, setpunkt 
°C Række 712 værdi til række 716 

værdi 
21 

 
712 Reduceret, setpunkt 

°C Række 714 værdi til række 710 
værdi 

18 

 714 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 712 værdi 10 

 720 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 1.5 

 730 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

 855 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

 856 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

Varmekreds 2 
(ekstraudstyr, hvis 
udvidelsesmodul er tilsluttet) 

1010 Komfort, setpunkt °C Række 1012 værdi til 
række 1016 værdi 

21 

 1012 Reduceret, setpunkt °C Række 1014 værdi til 
række 1010 værdi 

18 

 1014 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 1012 værdi 10 

 1020 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 0.8 

 1030 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

 1155 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

 1156 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

Varmekreds 3 
(ekstraudstyr, hvis 
udvidelsesmodul er tilsluttet) 

1310 Komfort, setpunkt °C Række 1312 værdi til 
række 1316 værdi 

21 

 1312 Reduceret, setpunkt °C Række 1314 værdi til 
række 1310 værdi 

18 

 1314 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 1312 værdi 10.0 

 1320 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 0.8 

 1330 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

 1455 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

 1456 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

Varmt brugsvand 1610 Nominelt setpunkt °C Række 1612 værdi til række 1614 
værdi (forindstillet værdi) 

55 

Gulvstående kedel 2214 Setpunkt, manuel styring °C 8 til 80 50 

Fejl 6705 SW-diagnosekode -  - 

Tabel 28 Slutbrugermenu 
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Undermenu Servicefunktion1) Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Service 7130 Skorstensfejerfunktion - Off | On Off 

 
7131 Brænderydelse - Delvis belastning | Fuld 

belastning | Maks. 
varmebelastning 

Maks. 
varmebelastning 

 7140 Manuel styring  - Off | On Off 

Status 8000 Tilstand, varmekreds 1 - --- | SLT udløst - 

Diagnose, producent 8338 Tæller for timer kørt, brænder h 000:00:00 til 2730:15:00 000:00:00 

 8339 Start tæller, brænder t 000:00:00 til 2730:15:00 000:00:00 

 8526 24-timers udbytte, solenergi kWh 0,0 til 999,9 - 

 8527 Samlet udbytte, solenergi kWh 0,0 til 9999999,9 - 

 8530 Timer kørt, solvarmeudbytte t 0 til 65535 - 

 8532 Timer kørt, solfangerpumpe t 00:00:00 to 2730:15:00 - 

Diagnose, forbruger 8701 Udetemp., min. °C -50,0 til 50,0 - 

 8702 Udetemp., maks. °C -50,0 til 50,0 - 

Tabel 28 Slutbrugermenu 

1) Servicefunktionerne 1, 2, 3 og 20 er funktioner i varmestyringen. Afhængigt af den anvendte styring (ekstratilbehør) kan indstillingerne afvige fra dem, der er angivet her. 
Servicefunktionerne over 500 er knyttet til styringen af den kondenserende gaskedel. Den sidste værdi, der skal indstilles for en servicefunktion over 500, f.eks. ved brug af 
flere rumtemperatur-kompenserende varmestyringer, er den gældende værdi. 
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Indstillinger i servicemenu 

 
 
10.2.2 Idriftsættelsesmenu 

For at kalde en servicefunktion i denne menu frem: 
▶ Tryk på OK. 

Programmets Slutbruger-niveau åbnes. 
▶ Hold infoknappen inde i 5 sek. 
▶ Vælg menuen Commissioning (Idriftsættelse) med drejeknappen. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 

 

For at bladre gennem servicefunktioner på dette niveau: 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 

For at vælge den ønskede undermenu: 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valg af undermenu. 

 

Undermenu Servicefunktion1) Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Tidspunkt og dato 1 Timer/minutter tt:mm 00:00 til 23:59 --:-- 

 2 Dag/måned dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 3 År åååå 2004 til 2099 ---- 

Operatørenhed 20 Sprog - German English 

 28 Direkte indstilling - Automatisk lagring | Lagring med 
bekræftelse 

Lagring med 
bekræftelse 

 40 Brugt som - Rumenhed 1 | Rumenhed 2 | 
Rumenhed 3 | Operatørenhed 1 | 
Operatørenhed 2 | 
Operatørenhed P | Serviceenhed 

Rumenhed 1 

 42 Funktionsenhed 1 - Varmekreds 1 | Varmekreds 1 og 
2 | Varmekreds 1 og 3 | Alle 
varmekredse | 

Varmekreds 1 

 44 Drift, varmekreds 2 - Almindeligvis med varmekreds 1 | 
Uafhængigt 

Almindeligvis 
med varmekreds 
1 

 46 Drift, varmekreds 3 - Almindeligvis med varmekreds 1 | 
Uafhængigt 

Almindeligvis 
med varmekreds 
1 

 48 Visning radiator symbol - Ingen | Varmekreds 1 | 
Varmekreds 2 | Almindeligvis 

Varmekreds 1 

Trådløs 120 Tilsluttet - Nej | Ja Nej 

 121 Testtilstand - Off | On Off 

 130 Rumenhed 1 - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 131 Rumenhed 2 - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 132 Rumenhed 3 - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 133 Udeføler - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 134 Signal forstærker - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 135 Operatørenhed 1 - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 136 Operatørenhed 2 - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 137 Operatørenhed 3 - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 138 Serviceenhed - Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 140 Slet alle enheder - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram, varmekreds 1 500 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 501 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 502 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 503 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 504 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 505 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 506 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 516 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tabel 29 Idriftsættelsesmenu 
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Undermenu Servicefunktion1) Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Tidsprogram, varmekreds 2 
520 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 

On | Tor | Fre | Lø | Sø 
Ma-sø 

 521 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 522 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 523 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 524 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 525 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 526 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 536 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 3/varmekreds 3 540 Forvalg - 
Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 541 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 542 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 543 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 544 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 545 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 546 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 556 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 4/varmt 
brugsvand 

560 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 561 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 562 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 563 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 564 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 565 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 566 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 576 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 5 600 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 601 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 602 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 603 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 604 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 605 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 606 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 616 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Ferie, varmekreds 1 641 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 
Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | 
Periode 7 | Periode 8 

Periode 1 

 642 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 643 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 648 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Ferie, varmekreds 2 651 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 
Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | 
Periode 7 | Periode 8 

Periode 1 

 652 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 653 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 658 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Ferie, varmekreds 3 661 Forindstil - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 
Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | 
Periode 7 | Periode 8 

Periode 1 

 662 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 663 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 668 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Tabel 29 Idriftsættelsesmenu 
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Undermenu Servicefunktion1) Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Varmekreds 1 710 Komfort, setpunkt °C 
Række 712 værdi til række 716 
værdi 

21 

 712 Reduceret, setpunkt °C 
Række 714 værdi til række 710 
værdi 

18 

 714 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 712 værdi 10 

 720 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 1.5 

 730 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

 855 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

 856 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

Varmekreds 2 
(ekstraudstyr, hvis 
udvidelsesmodul er tilsluttet) 

1010 Komfort, setpunkt 
°C 

Række 1012 værdi til 
række 1016 værdi 

21 

1012 Reduceret, setpunkt 
°C 

Række 1014 værdi til 
række 1010 værdi 

18 

1014 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 1012 værdi 10 

1020 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 0.8 

1030 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

1155 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

1156 Betontørring, dag, aktuelt - 0 to 32 - 

Varmekreds 3 
(ekstraudstyr, hvis 
udvidelsesmodul er tilsluttet) 

1310 Komfort, setpunkt °C Række 1312 værdi til række 1316 
værdi 

21 

1312 Reduceret, setpunkt °C Række 1314 værdi til række 1310 
værdi 

18 

1314 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 1312 værdi 10.0 

1320 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 0.8 

1330 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

1455 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

1456 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

Varmt brugsvand 1610 Nominelt setpunkt °C Række 1612 værdi til række 1614 
værdi (forindstillet værdi) 

55 

Kedel 2214 Setpunkt, manuel styring °C 8 til 80 50 

Fejl 6705 SW-diagnosekode -  - 

Service 7130 Skorstensfejerfunktion - Off | On Off 

 
7131 Brænderydelse - Delvis belastning | Fuld belastning 

| Maks. varmebelastning 
Maks. 
varmebelastning 

 7140 Manuel styring  - Off | On Off 

Status 8000 Tilstand, varmekreds 1 - --- | SLT er udløst - 

Diagnose, producent 8338 Tæller for timer kørt, brænder t 000:00:00 til 2730:15:00 000:00:00 

 8339 Start tæller, brænder t 000:00:00 til 2730:15:00 000:00:00 

 8526 24-timers udbytte, solenergi kWh 0,0 til 999,9 - 

 8527 Samlet udbytte, solenergi kWh 0,0 til 9999999,9 - 

 8530 Timer kørt, solvarmeudbytte t 0 til 65535 - 

 8532 Timer kørt, solfangerpumpe t 00:00:00 to 2730:15:00 - 

Diagnose, forbruger 8701 Udetemp., min. °C -50,0 til 50,0 - 

 8702 Udetemp., maks. °C -50,0 til 50,0 - 

Tabel 29 Idriftsættelsesmenu 

1) Servicefunktionerne 1, 2, 3 og 20 er funktioner i varmestyringen. Afhængigt af den anvendte styring (ekstratilbehør) kan indstillingerne afvige fra dem, der er angivet her. 
Servicefunktionerne over 500 er knyttet til styringen af den kondenserende gaskedel. Den sidste værdi, der skal indstilles for en servicefunktion over 500, f.eks. ved brug af 
flere rumtemperatur-kompenserende varmestyringer, er den gældende værdi. 
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10.2.3 Ekspertmenu 
Disse servicefunktioner er udelukkende beregnet til installatører med 
henblik på udførelse af kontrol. 

For at kalde en servicefunktion i denne menu frem: 
▶ Tryk på OK. 

Programmets Slutbruger-niveau åbnes. 
▶ Hold infoknappen inde i 5 sek. 
▶ Vælg menuen Expert (Ekspert) med drejeknappen. 

 

▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 

For at bladre gennem servicefunktioner på dette niveau: 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 

For at vælge den ønskede undermenu: 
▶ Drej drejeknappen til venstre eller højre. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valg af undermenu. 

 

Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Tid, dag og dato 1 Timer/minutter tt:mm 00:00 til 23:59 --:-- 

 2 Dag/måned dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 3 År åååå 2004 til 2099 ---- 

 5 Start af sommertid dd.mm 01.01 til 31.12 25.03. 

 6 Afslutning af dagslys-sparetid dd.mm 01.01 til 31.12 25.03. 

Operatørenhed 20 Sprog - German | ... English 

 22 Info - Midlertidigt | Permanent Midlertidigt 

 26 Betjeningslås - Off | On Off 

 27 Programmeringslås  Off | On Off 

 
28 Direkte indstilling - Automatisk lagring | Lagring med 

bekræftelse 
Lagring med 
bekræftelse 

 

40 Brugt som - Rumenhed 1 | Rumenhed 2 | 
Rumenhed 3 | Operatørenhed 1 | 
Operatørenhed 2 | 
Operatørenhed P | Serviceenhed 

Rumenhed 1 

 
42 Funktionsenhed 1 - Varmekreds 1 | Varmekreds 1 og 

2 | Varmekreds 1 og 3 | Alle 
varmekredse | 

Varmekreds 1 

 
44 Drift, varmekreds 2 - Almindeligvis med varmekreds 1 | 

Uafhængigt 

Almindeligvis 
med varmekreds 
1 

 
46 Drift, varmekreds 3 - Almindeligvis med varmekreds 1 | 

Uafhængigt 

Almindeligvis 
med varmekreds 
1 

 
48 Visning radiator symbol - Ingen | Varmekreds 1 | 

Varmekreds 2 | Almindeligvis 
Varmekreds 1 

 54 Genindstilling, rumføler ºC -3,0 til 3,0 0.0 

 70 Softwareversion - 0 til 99,9  

Trådløs 120 Tilsluttet - Nej | Ja Nej 

 121 Testtilstand - Off | On Off 

 
130 Rumenhed 1 - Mangler | I drift | Ingen 

modtagelse | Skift batteri 
- 

 
131 

Rumenhed 2 - 
Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 
132 

Rumenhed 3 - 
Mangler | I drift | Ingen 
modtagelse | Skift batteri 

- 

 
133 Udeføler - Mangler | I drift | Ingen 

modtagelse | Skift batteri 
- 

 
134 Repeater - Mangler | I drift | Ingen 

modtagelse | Skift batteri 
- 

 
135 Operatørenhed 1 - Mangler | I drift | Ingen 

modtagelse | Skift batteri 
- 

 
136 Operatørenhed 2 - Mangler | I drift | Ingen 

modtagelse | Skift batteri 
- 

 
137 Operatørenhed 3 - Mangler | I drift | Ingen 

modtagelse | Skift batteri 
- 

 
138 Serviceenhed - Mangler | I drift | Ingen 

modtagelse | Skift batteri 
- 

 140 Slet alle enheder - Nej | Ja Nej 

Tabel 30 Ekspertmenu 
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Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Tidsprogram, varmekreds 1 500 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 501 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 502 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 503 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 504 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 505 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 506 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 516 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram, varmekreds 2 520 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

521 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

522 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

523 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

524 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

525 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

526 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

536 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 3/varmekreds 3 540 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

541 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

542 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

543 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

544 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

545 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

546 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

556 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 4/varmt 
brugsvand 

560 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 561 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 562 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 563 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 564 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 565 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 566 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 576 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Tidsprogram 5 600 Forvalg - Ma-sø | Ma-fre | Lø-sø | Ma | Ti | 
On | Tor | Fre | Lø | Sø 

Ma-sø 

 601 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 

 602 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 

 603 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 604 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 605 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 606 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 

 616 Standardværdier - Nej | Ja Nej 

Ferie, varmekreds 1 641 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 
Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | 
Periode 7 | Periode 8 

Periode 1 

 642 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 643 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 648 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Tabel 30 Ekspertmenu 
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Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Ferie, varmekreds 2 651 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 
4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | 
Periode 8 

Periode 1 

 652 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 653 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 658 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Ferie, varmekreds 3 661 Forvalg - Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 
4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | 
Periode 8 

Periode 1 

 662 Start dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 663 Slut dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 

 668 Driftsniveau - Frostbeskyttelse | Reduceret Frostbeskyttelse 

Varmekreds 1 710 Komfort, setpunkt °C Række 712 værdi til række 716 værdi 21 

 712 Reduceret, setpunkt °C Række 714 værdi til række 710 værdi 18 

 714 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 712 værdi 10 

 716 Komfort, setpunkt, maks. °C Række 710 værdi op til 35 26 

 720 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 1.5 

 721 Varmekurve, forskydning °C -4,5 til 4,5 0 

 730 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

 732 24 timers varmegrænse °C -10 til 10 -2 

 740 Fremløbstemp., setpunkt, min. °C 8 til række 741 værdi 8 

 741 Fremløbstemp., setpunkt, 
maks. 

°C Række 740 værdi til 95 80 

 750 Rumindflydelse % til 100 50 

 760 Rumtemp., begrænsning °C ---/0,5 til 4 1 

 790 Optimal startstyring, maks. min 0 til 360 100 

 791 Optimal topstyring, maks. min 0 til 360 30 

 850 Betontørring, funktion - Off | Funktionsopvarmning | Tørring | 
Funktionsopvarmning/tørring | 
Tørring/funktionsopvarmning | Manuelt 

Off 

 851 Betontørring, setpkt., manuelt °C 0 til 95 25 

 855 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

 856 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

 
900 Driftsomskift - Ingen | Beskyttelse | Reduceret | Komfort | 

Automatisk 
Beskyttelse 

Tabel 30 Ekspertmenu 
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Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Varmekreds 2 
(ekstraudstyr, hvis 
udvidelsesmodul er tilsluttet) 

1010 Komfort, setpunkt °C Række 1012 værdi til række 1016 
værdi 

21 

 1012 Reduceret, setpunkt °C Række 1014 værdi til række 1010 
værdi 

18 

 1014 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 1012 værdi 10 

 1016 Komfort, setpunkt, maks. °C Række 1010 værdi op til 35 26 

 1020 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 0.8 

 1021 Varmekurve, forskydning °C -4,5 til 4,5 0 

 1030 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

 1032 24 timers varmegrænse °C -10 til 10 -2 

 1040 Fremløbstemp., setpunkt, min. °C 8 til række 1041 værdi 8 

 
1041 Fremløbstemp., setpunkt, 

maks. 
°C Række 1040 værdi til 95 50 

 1050 Rumindflydelse % ---/1 til 100 1 

 1060 Rumtemp., begrænsning °C ---/0,5 til 4 1 

 1090 Optimal startstyring, maks. min 0 til 360 100 

 1091 Optimal topstyring, maks. min 0 til 360 30 

 1150 Betontørring, funktion - Off | Funktionsopvarmning | Tørring | 
Funktionsopvarmning/tørring | 
Tørring/funktionsopvarmning | Manuelt 

off 

 1151 Betontørring, setpkt., manuelt °C 0 til 95 25 

 1155 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

 1156 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

 1200 Driftsomskift - Ingen | Beskyttelse | Reduceret | Komfort | 
Automatisk 

Beskyttet 
tilstand 

Varmekreds 3 
(ekstraudstyr, hvis 
udvidelsesmodul er tilsluttet) 

1310 Komfort, setpunkt °C Række 1312 værdi til række 1316 værdi 21 

 1312 Reduceret, setpunkt °C Række 1314 værdi til række 1310 værdi 18 

 1314 Frostbeskyttelse, setpunkt °C 4 til række 1312 værdi 10.0 

 1316 Komfort, setpunkt, maks. °C Række 1310 værdi op til 35 26 

 1320 Varmekurve, hældning - 0,10 til 4,00 0.8 

 1321 Varmekurve, forskydning °C -4,5 til 4,5 0 

 1330 Sommer/vinter, varmegrænse °C 8 til 30 18 

 1332 24 timers varmegrænse °C -10 til 10 -2 

 1340 Fremløbstemp., setpunkt, min. °C 8 til række 1341 værdi 8 

 
1341 Fremløbstemp., setpunkt, 

maks. 
°C Række 1340 værdi til 85 50 

 1350 Rumindflydelse % 1 til 100 1 

 1360 Rumtemp., begrænsning °C 0,5 til 4 1 

 1390 Optimal startstyring, maks. min 0 til 360 100 

 1391 Optimal topstyring, maks. min 0 til 360 30 

 1450 Betontørring, funktion - Off | Funktionsopvarmning | Tørring af 
afretningslag | 
Funktionsopvarmning/Tørring af 
afretningslag | Tørring af 
afretningslag/Funktionsopvarmning | 
Manuel tilstand 

Off 

 1451 Betontørring, setpkt., manuelt °C 0 til 95 25 

 1455 Betontørring, setpkt., aktuelt °C 0 til 95 - 

 1456 Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - 

 1500 Driftsomskift - Ingen | Beskyttelse | Reduceret | Komfort | 
Automatisk 

Beskyttet 
tilstand 
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Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Varmt brugsvand 1610 Nominelt setpunkt °C Række 1612 værdi til række 1614 
værdi (forindstillet værdi) 

55 

 1612 Reduceret, setpunkt ºC 8 til række 1610 værdi 40 

 
1620 Frakobling 

 
24 t/dag | Tidsprogrammer, 
varmekredse | Tidsprogram 
4/varmt brugsvand 

24 t/dag 

 
1630 Ladeprioritering - Absolut | Prioritet | Ingen | 

Ladeprioritet, PC absolut 
Absolut 

 1640 Legionella-funktion - Off | Periodisk | Fast ugedag Fast ugedag 

 
1641 Legionella-funktion, periodisk  1= dagligt; 2= hver 2. dag; ... 7= 

hver 7. dag 
7 

 
1642 Legionella-funkt., ugedag  Mandag | Tirsdag | Onsdag | 

Torsdag | Fredag | Lørdag | 
Søndag 

Mandag 

 

1644 Legionella-funktion, tid tt:mm --:--/00:00 til 23:50 

--:-- = automatisk aktivering ved 
første anmodning om varmt 
brugsvand 

00:00 

 1645 Legionella-funkt., setpunkt °C 55 til 95 65 

 1646 Legionella-funkt., varighed min ---/10 til 360 30 

 1647 Legionella-funkt., cirk.pumpe min Off | On On 

 

1660 Cirkulationspumpe, frigørelse  Tidsprogram 3/HCP | 
Frigivelse af varmt brugsvand | 
Tidsprogram 4/Varmt brugsvand | 
Tidsprogram 5 

Frigivelse af 
varmt brugsvand 

 1661 Cirkulationspumpe, cyklusdrift - Off | On On 

 1663 Cirkulation, setpunkt °C 8 til 80 45 

Kedel 2210 Setpunkt, min. °C 8 til 80 8 

 2212 Setpunkt, maks. °C 8 til 80 80 

 2214 Setpunkt, manuel styring °C 8 til 80 50 

 2250 Pumpe, overløbstid min 0 til 20 10 

 2316 Temp.differentiale, maks. °C ---/0 til 20 80 

 2317 Temp.differentiale, nominelt °C ---/0 til 10 80 

 
2322 Pumpehastighed, min. % Række 2327 værdi 

(forindstillet værdi) til 2323 
værdi 

40 

 
2323 Pumpehastighed, maks. % Række 2322 værdi til række 2328 

værdi (forindstillet værdi) 
100 

 2441 Blæserhastig., opvarmn., maks. omdr./min. 2500 til 4700 4700 

Konfiguration 5710 Varmekreds 1 - Off | On On 

 5715 Varmekreds 2 - Off | On Off 

 5721 Varmekreds 3 - Off | On Off 

 

6020 Funktion, udvidelsesmodul 1 - Ingen | Multifunktionel | 
Varmekreds 1 | Varmekreds 2 | 
Varmekreds 3 | Returtemp. 
regulator | Sol, varmt brugsvand | 
Primær styr./anlægspumpe 

Varmekreds 2 

 

6021 Funktion, udvidelsesmodul 1 - Ingen | Multifunktionel | 
Varmekredst 1 | Varmekreds 2 | 
Varmekreds 3 | Returtemp. 
regulator | Sol, varmt brugsvand | 
Primær styr./anlægspumpe 

Ingen 

 6120 Frostbeskyttelsesanlæg - Off | On On 

 6200 Gem følere - Nej | Ja Nej 

 6205 Reset til standardparametre - Nej | Ja Nej 

 6212 Kontrolnr., varmegiver 1 - 0 til 199999 - 

 6213 Kontrolnr., varmegiver 2 - 0 til 199999 - 

 6215 Kontrol nr., lagerbeholder - 0 til 199999 - 

 6217 Kontrolnr., varmekredse - 0 til 199999 - 

Tabel 30 Ekspertmenu 



43 
 

 

Indstillinger i servicemenu 

 
 

Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Fejl 6705 SW-diagnosekode -  - 

 6710 Reset alarmrelæ - Nej | Ja - 

 6740 Fremløbstemp. 1, alarm min ---/10 til 240 --- 

 6741 Fremløbstemp. 2, alarm min ---/10 til 240 --- 

 6742 Fremløbstemp. 3, alarm min ---/10 til 240 --- 

 6743 Kedeltemp., alarm min ---/10 til 240 --- 

 6745 Varmtvandsladning, alarm t ---/1 til 48 --- 

 6800 Historik 1 - - - 

 6803 Fejlkode 1 - 0 til 65535 - 

 6805 SW-diagnosekode 1 - 0 til 65535 - 

 6806 Brænderstyring, fase 1 - 0 til 255 - 

 6810 Historik 2 - - - 

 6813 Fejlkode 2 - 0 til 65535 - 

 6815 SW-diagnosekode 2 - 0 til 65535 - 

 6816 Brænderstyring, fase 2 - 0 til 255 - 

 6820 Historik 3 - - - 

 … … - - - 

 6990 Historik 20 - - - 

 6813 Fejlkode 20 - 0 til 65535 - 

 6815 SW-diagnosekode 20 - 0 til 65535 - 

 6816 Brænderstyring, fase 20 - 0 til 255 - 

Service 7040 Brændertimer, interval t ---/100 til 10000 --- 

 7041 Brændertimer siden vedligehold t 0 til 10000 0 

 7042 Brænderstart, interval - ---/100 til 65500 --- 

 7043 Brænderstarter siden vedligehol - 0 til 65535 0 

 7044 Vedligeholdelse, interval Måneder ---/1 til 240 --- 

 7045 Tid siden vedligeholdelse Måneder 0 til 240 0 

 7130 Skorstensfejerfunktion - Off | On Off 

 
7131 Brænderydelse - Delvis belastning | Fuld belastning 

| Maks. varmebelastning 
Maks. 
varmebelastning 

 7140 Manuel styring  - Off | On Off 

 7143 Regulatorstopfunktion - Off | On off 

 7145 Regulatorstop, setpunkt % 0 til 100 0 

 7146 Afluftningsfunktion - Off | On Off 

 
7147 Udluftningstype - Ingen | Varmekreds kontinuerlig | 

Varmekreds cyklet | Brugsvand 
kontinuerlig | Brugsvand cyklet 

Ingen 
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Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Indgangs-/udgangstest 7700 Relætest - Ingen test | Alt off | Relæudgang 
QX1 | Relæudgang QX2 | 
Relæudgang QX4 | Relæudgang 
QX21 modul 1 | Relæudgang 
QX22 modul 1 | Relæudgang 
QX23 modul 1 | Relæudgang 
QX21 modul 2 | Relæudgang 
QX22 modul 2 | Relæudgang 
QX23 modul 2 | Relæudgang 
QX21 modul 3 | Relæudgang 
QX22 modul 3 | Relæudgang 
QX23 modul 3 

Ingen test 

 7730 Udetemp. B9 °C -50,0 til 50,0 - 

 7750 Varmtvandstemp. B3/B38 °C 0 til 140 - 

 7760 Kedeltemp. B2 °C 0 til 140 - 

 7820 Følertemp. BX1 °C -28 til 350 - 

 7821 Følertemp. BX2 °C -28 til 350 - 

 7822 Følertemp. BX3 °C -28 til 350 - 

 7823 Følertemp. BX4 °C -28 til 350 - 

 7830 Følertemp. BX21 modul 1 °C -28 til 350 - 

 7831 Følertemp. BX22 modul 1 °C -28 til 350 - 

 7832 Følertemp. BX21 modul 1 °C -28 til 350 - 

 7833 Følertemp. BX22 modul 2 °C -28 til 350 - 

 7840 Spændingssignal H1 V 0 til 10 - 

 7841 Kontakttilstand H1 - Åben | Sluttet Åben 

 7845 Spændingssignal H2 modul 1 V 0 til 10 - 

 7846 Kontakttilstand H2 modul 1 - Åben | Sluttet Åben 

 7848 Spændingssignal H2 modul 2 V 0 til 10 - 

 7849 Kontakttilstand H2 modul 2 - Åben | Sluttet Åben 

Status 8000 Tilstand, varmekreds 1 - --- | SLT udløst - 

 8001 Tilstand, varmekreds 2 - --- | SLT udløst - 

 8002 Tilstand, varmekreds 3 - --- | SLT udløst - 

 8003 Tilstand, brugsvand - --- | SLT udløst - 

 8005 Tilstand, kedel - --- | SLT udløst - 

 8007 Tilstand, sol - --- | SLT udløst - 

 8009 Tilstand, brænder - --- | SLT udløst - 

 8010 Tilstand, buffer - --- | SLT udløst - 

 8009 Tilstand, swimmingpool - --- | SLT udløst - 
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Menu Servicefunktion Enhed Indstillinger Standard-
indstilling 

Diagnose, producent 8304 Varmekredspumpe Q1 - Off | On off 

 8310 Kedel, temp. °C 0,0 til 140,0 - 

 8311 Kedel, setpunkt °C 0,0 til 140,0 - 

 8312 Kedel, omskiftningspunkt °C 0 til 140 - 

 8314 Kedel, returtemp. °C 0,0 til 140,0 - 

 8316 Røggastemp. °C 0 til 350 - 

 8318 Røggastemp., maks. °C 0 til 350 - 

 8323 Blæserhastighed omdr./min. 0 til 10000 - 

 8324 Setpunkt, blæser omdr./min. 0 til 10000 - 

 8325 Aktuel blæserstyring % 0 til 100 0 

 8326 Brændermodulation % 0 to 100 - 

 8329 Ioniseringsstrøm µA 0 til 100 - 

 8330 Timer kørt, 1. trin t 0 til 65535 - 

 8331 Start tæller, 1. trin - 0 til 199.999 - 

 8338 Tæller for timer kørt, brænder t 000:00:00 til 2730:15:00 000:00:00 

 8339 Start tæller, brænder t 000:00:00 til 2730:15:00 000:00:00 

 8390 Aktuelt fasenummer - 0 til 255 - 

 8499 Solfangerpumpe Q5 - Off | On Off 

 8510 Solfangertemp. 1 °C -28 til 350 - 

 8511 Solfangertemp. 1, maks. °C -28 til 350 350 

 8512 Solfangertemp. 1, min. °C -28 til 350 -28 

 8513 dT-solfanger 1/brugsvand °C -168,0 til 350 - 

 8526 24-timers udbytte, solenergi kWh 0,0 til 999,9 - 

 8527 Samlet udbytte, solenergi kWh 0,0 til 9999999,9 - 

 8530 Timer kørt, solvarmeudbytte t 0 til 65535 - 

 8531 Timer kørt, solfanger, overtemp. t 0 til 65535 - 

 8532 Timer kørt, solfangerpumpe t 00:00:00 to 2730:15:00 - 

Diagnose, forbruger 8700 Udetemp. °C -50,0 til 50,0 - 

 8701 Udetemp., min. °C -50,0 til 50,0 - 

 8702 Udetemp., maks °C -50,0 til 50,0 - 

 8703 Udetemp. dæmpet °C -50,0 til 50,0 - 

 8704 Udetemp., blandet °C -50,0 til 50,0 - 

 8705 Varmekredspumpe 1 - Off | On Off 

 8731 Varmekreds, blandeventil 1 åben - Off | On Off 

 8732 Varmekreds, blandeventil 1 
lukket 

- Off | On Off 

 8735 Hastighed, varmekredspumpe 1 & 0 til 100 0 

 8740 Rumtemp. 1 °C 0,0 til 50,0 - 

 8741 Rumsetpunkt 1 °C 4,0 til 35,0 - 

 8743 Fremløbstemp. 1 °C 0,0 til 140,0 - 

 8744 Fremløbstemp., setpunkt 1 °C 0,0 til 140,0 - 

 8820 Brugsvandspumpe Q3 - Off On 

 9031 Relæudgang QX1 - Off On 

 9032 Relæudgang QX2 - Off On 

 9033 Relæudgang QX3 - Off On 

 9034 Relæudgang QX4 - Off On 

 9050 Relæudgang QX21, modul 1 - Off On 

 9051 Relæudgang QX22, modul 1 - Off On 

 9052 Relæudgang QX23, modul 1 - Off On 

 9053 Relæudgang QX21, modul 2 - Off On 

 9052 Relæudgang QX22, modul 2 - Off On 

 9053 Relæudgang QX23, modul 2 - Off On 

Brænderstyring 9512 Nødvendig hastighed, tænding omdr./min. 200 til 10000 2500 

 9650 Skorsten, tørring - Off | Midlertidig | Permanent Off 
Tabel 30 Ekspertmenu 
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11 Konvertering af kedlen til forskellige gastyper 

Gas/luft-forholdet må kun indstilles via en CO2- eller O2-måling 
ved maksimal nominel varmeydelse og minimal nominel 
varmeydelse. Målingen foretages med et elektronisk 
måleapparat. 

Tilpasning til forskellige aftrækssystemer med drosselblende eller 
ledeplader er ikke nødvendig. 
 

Naturgas 

• Kedler er fra fabrikkens side indstillet til naturgas H med testgas G20 
og et tilslutningstryk på 20 mbar og plomberet. 

 
11.1 Konvertering til en anden gastype 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37 

[1] Gasventil 
[2] Gasrør 
[3] Brænder 
[4] Luftblænde 
[5] Luftslange 
[6] Blæser 
[7] Flad pakning 
[8] Gasblænde 
[9] O-ring 

▶ For at konvertere fra naturgas H til propan og omvendt skal 
konverteringssættet (� tabel 33) bestilles og instruktionsbladet 
følges. 

▶ Tilpas altid gas/luft-forholdet (CO2 eller O2) efter konvertering til en 
anden gastype (� kapitel 11,2). 

▶ Kontrollér for korrekt gas, før kedlen startes. 
 

 THS THS THS THS 

Gastype 0.9-9 2-17 5-25 10-50 

H-gas 3,00 mm 4,20 mm 5,75 mm - 

Flydende 
gas 

- - 4,65 mm 6,40 mm 

Tabel 31 Gasblændediameter iht. til gastype 

 
 

 THS THS THS THS 

Gastype 0.9-9 2-17 5-25 10-50 

H-gas 12,0 mm 18,2 mm 29,0 mm - 

Flydende 
gas 

- - 18,2 mm 31,0 mm 

Tabel 32 Luftblændediameter iht. til gastype 
 

Følgende gaskonverteringssæt kan fås til konvertering fra naturgas 
til flydende gas eller omvendt: 
 

Kedel Konvertering til Varenr. 

THS 5-25 Flydende gas V07.31649 

THS 5-25 Naturgas H V07.31713 

THS 10-50 Flydende gas V07.31651 

THS 10-50 Naturgas H  

Tabel 33 
 
 
▶ Installér konverteringssættet iht. den medfølgende vejledning. 
▶ Tilpas altid gas/luft-forholdet (CO2 eller O2) efter konvertering til en 

anden gastype (� kapitel 11,2). 
 

11.2 Indstilling af gas/luft-forholdet (CO2) 
▶ Sluk for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Tag kabinettet af (� side 29). 
▶ Tænd for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Fjern lukkeproppen på røggasmålestedet. 
▶ Før røggasfølersonden ind i røggasmålestudsen, og tætn 

målestedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 38 Røggasmålestuds 

[1] Installationstype B23p/C33 
[2] Installationstype C13 

For at sikre varmeoverførsel: 

▶ Åbn alle anlæggets radiatorventiler. 
 

For måling af røggas, se servicefunktion 7143: 
Regulatorstopfunktionen er aktiveret. 
I denne driftsform skal målingerne først udføres ved 
maksimal nominel varmeydelse. Derefter skal kedlen 
indstilles til minimal nominel varmeydelse og målinger 
udføres. 
Gør som beskrevet i det følgende. 

 

Indstil på maksimal nominel varmeydelse: 
▶ Tryk på driftsvælgeren, indtil servicefunktionen 

Regulatorstopfunktion og værdien On vises (ca. 5 sek.). 
Displayet skifter derefter til normal visning. 

 

FARE: Eksplosionsfare! 
▶ Luk for gashanen, før der arbejdes på gasførende 

dele. 
▶ Udfør tæthedskontrol efter arbejde på gasførende 

dele. 
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▶ Vent, indtil servicefunktionen Regulatorstopfunktion aktiveres 

(ca. 1 min.). Displayet viser   ,     og tekstrækken for 
Regulatorstopfunktion. 

 

Hvis der ikke vises noget på displayet efter 2 minutter, 
så tryk på ESC og derefter på infoknappen for at kalde 
status for servicefunktionen Regulatorstopfunktion 
frem. 

 

▶ Tryk på infoknappen. 
0 % og Regulatorstopfunktion, indstillet værdi vises. 

▶ Tryk på OK. 
0 %-visningen blinker. 

▶ Brug drejeknappen til at vælge 100 %. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 

Brænderen skifter nu til maksimal nominel ydelse. 

▶ Brug gaskruen [2] til at indstille CO2-indholdet til maksimal nominel 
varmeydelse iht. tabel 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 39 
 

 maks. nominel 
varmeydelse 

min. nominel 
varmeydelse 

Gastype CO2 CO CO2 CO 

Naturgas 9,0 % - 9,5 % 20 ppm 8,0 - 8,5% 0 ppm 

Flydende gas 10,5 - 11,0 % 40 ppm 10,0 - 10,5 % 0 ppm 
Tabel 34 
 

Indstil på minimal nominel varmeydelse: 
▶ Tryk på infoknappen. 

100 % og Regulatorstopfunktion, indstillet værdi vises. 
▶ Tryk på OK. 

100 %-visningen blinker. 
▶ Brug drejeknappen til at vælge 0 %. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 

Brænderen skifter nu til minimal nominel varmeydelse. 
▶ Kontrollér CO2 -værdien. 
▶ Brug gasskruen [2] til at indstille CO2-indholdet til maks. nominel 

varmeydelse iht. tabel 34. 
Hvis det er nødvendigt, 
– så fjern beskyttelsesskruen [1] og skru for at øge gasflowet. Når 

indstillingerne er udført, så sæt beskyttelsesskruen på igen. 
▶ Kontrollér igen indstillingerne ved maks. og min. nominel ydelse, og 

genindstil evt. 
▶ Hold driftsvælgeren inde, indtil servicefunktionen 

Regulatorstopfunktion er afsluttet (min. 5 sek.). 
▶ Vent, indtil displayet skifter til normal visning (ca. 1 min.). 

Kedlen er tilbage i normal drift. 
 

Når du afslutter servicefunktionen 
Regulatorstopfunktion, så sørg for, at Regulatorstop, 
setpunkt er indstillet på 0 %. 

 

▶ Angiv CO2-indholdet i opstartsprotokollen. 
▶ Fjern røggassonden fra målestudsen, og sæt lukkeproppen i igen. 
▶ Plombér gasarmaturet. 
 

11.3 Kontrol af gastilslutningstryk 
▶ Sluk for kedlen, og luk gashanen. 
▶ Fjern skruen på målestudsen til gastilslutningstrykket [3], og tilslut et 

manometer. 
▶ Åbn gashanen, og tænd for kedlen. 
▶ Kontrollér for varmeoverførsel ved at åbne radiatorventilerne. 
▶ Indstil brænderen til maksimal nominel varmeydelse: 

(� kapitel 11.2). 
▶ Kontrollér, at det påkrævede gastilslutningstryk er i overensstemmelse 

med tabellen. 
 

Gastype Enhed Nominelt tryk 

Naturgas H mbar 17 - 25 

Flydende gas mbar 25 - 45 

Tabel 35 

 

Idriftsættelse må ikke ske uden for det tilladte 
trykområde. Find årsagen, og ret fejlen. Hvis det ikke 
er muligt, skal kedlen afspærres på gassiden og 
kunden informeres. 

 

▶ Tryk på infoknappen. 
100 % og Regulatorstop, setpunkt vises. 

▶ Tryk på OK. 
100 %-visningen blinker. 

▶ Brug drejeknappen til at vælge 0 %. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 
▶ Hold driftsvælgeren inde i mindst 5 sekunder. 

Displayet viser tekstlinjen Regulatorstopfunktion i 1 minut, og 
skifter derefter til normal visning. Kedlen er tilbage i normal drift. 

▶ Sluk for kedlen, luk gashanen, fjern manometret, og sæt proppen i 
igen. 

▶ Montér kabinettet igen. 
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12 Røggasmåling 
Kontrol af røggaskanal efter skorstensfejer- og kontrolordningen 
Kontrollen af aftrækket omfatter kontrol af røggas og en CO-måling: 
• Kontrol af aftræk (� kapitel 12.2) 
• • CO test (� kapitel 12.3) 

12.1 Skorstensfejerfunktion (drift med konstant 
ydelse) 

 

Du har 15 minutter til at måle værdierne eller foretage 
indstillinger. Herefter vender kedlen tilbage til normal 
drift. 

 

▶ Kontrollér for varmeoverførsel ved at åbne radiatorventilerne. 

▶ Tryk på . 
Skorstensfejerfunktionen vises på displayet. 
Kort efter begynder brænderen at arbejde ved maksimal nominel 
varmeydelse. 
 

12.2 Tæthedskontrol af røgkanal 
Måling af O2- eller CO2-niveauer i forbrændingsluften. 
Brug en ringspalte-røggassonde til målingen. 
 

 

I forbindelse med et aftrækssystem af typen C13, C33 
eller C43 kan aftrækssystemets gastæthed 
kontrolleres ved at måle O2- eller CO2-indholdet i 
forbrændingsluften. O2-værdien må ikke overstige 20,6 
%, og CO2-værdien må ikke overstige 0,2 %. 

 

▶ Fjern proppen på målestudsen til forbrændingsluften. 
▶ Før en røggassonde ind i studsen, og tætn målestedet. 

▶ Tryk på . 
Skorstensfejerfunktionen vises på displayet. 
Kort efter begynder brænderen at arbejde ved maksimal nominel 
varmeydelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 40 Målestuds til forbrændingsluft 

[1] Installationstype B23p/C33 
[2] Installationstype C13 

▶ Mål CO2- og O2-værdierne. 

▶ Tryk på igen. 
Kedlen vender tilbage til normal drift. 

▶ Fjern røggassonden. 
▶ Sæt proppen i igen. 

12.3 Kontrol af CO-værdier i røggas 
Brug en flerhuls-røggassonde til målingen. 
▶ Sluk for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Tag kabinettet af (� side 29). 

 
▶ Tænd for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Fjern lukkeproppen på røggasmålestedet. 
▶ Før røggasfølersonden ind i røggasmålestudsen, og tætn 

målestedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 41 Røggasmålestuds 

[1] Installationstype B23p/C33 
[2] Installationstype C13 

▶ Tryk på . 
Skorstensfejerfunktionen vises på displayet. 
Kort efter begynder brænderen at arbejde ved maksimal nominel 
varmeydelse. 

▶ Mål CO-indholdet. 

▶ Tryk på igen. 
Kedlen vender tilbage til normal drift. 

▶ Fjern røggassonden. 
▶ Sæt proppen i igen. 
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13 Miljøbeskyttelse/bortskaffelse 
Miljøbeskyttelse er meget vigtig for Bosch-gruppen. 
Prduktkvalitet, lønsomhed og miljøbeskyttelse er ligeværdige mål for 
os. Love og forskrifter for miljøbeskyttelse overholdes nøje. 
Vi anvender den bedste teknik og de bedste materialer for at beskytte 
miljøet under hensyntagen til økonomiske synspunkter. 

Emballage 
Hvad angår emballage, er vi medlem af et landsspecifikt 
genbrugssystem, der sikrer optimal genbrug. 
Al emballage er miljøvenlig og kan genbruges. 

Gamle kedler 
Gamle kedler/apparater indeholder materialer, der er velegnede til 
genbrug. 
De enkelte komponenter er nemme at skille ad, og kunststofferne 
er mærket. På den måde kan de forskellige komponenter sorteres 
og genbruges eller bortskaffes. 
 
 

  
 
 

 
 
Vigtige råd 
 

Der findes en oversigt over fejl på side 52. 

 

• Der er brug for følgende måleinstrumenter: 
– Elektronisk røggasmåler til CO2, O2, CO og røggastemperatur 
– Manometer 0-60 mbar (minimumopløsning 0,1 mbar) 
– Strømmåler 

▶ Anvend kun originale reservedele! 
▶ Bestil reservedele iht. reservedelslisten. 
▶ Alle demonterede pakninger og O-ringe skal erstattes med nye. 

Efter eftersyn/vedligeholdelse 
▶ Spænd alle løsnede skrueforbindelser. 
▶ Start kedlen op igen (� side 30). 
▶ Kontrollér, at alle samlinger er tætte. 
▶ Kontrollér gas/luft-forholdet, og indstil evt. (� side 48). 

14 Eftersyn og vedligeholdelse 
For at gasforbruget og miljøbelastningen bliver så lavt som muligt i 
længere tid, anbefales det at indgå en servicekontrakt med en 
autoriseret serviceforhandler. Kontrakten dækker et årligt eftersyn og 
nødvendig vedligeholdelse af kedlen. 
 

 

Kun godkendte installatører må foretage eftersyn og 
vedligeholdelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FARE: Eksplosionsfare! 
▶ Luk for gashanen, før der udføres arbejde på 

gasførende dele. 
▶ Udfør tæthedskontrol efter arbejde på gasførende 

dele. 

FARE: Forgiftningsfare! 
▶ Udfør tæthedskontrol efter arbejde på 

gasførende dele. 

FARE: Livsfare på grund af stød! 
▶ Afbryd strømforsyningen før arbejde på elektriske 

dele, isolér dem fra strømforsyningen (230 V AC) 
(sikring, afbryderkontakt), og beskyt mod utilsigtet 
genindkobling. 

ADVARSEL: Risiko for skoldning! 
Varmt vand kan føre til alvorlig skoldning. 

▶ Udfør kun den termiske desinfektion uden for de 
normale driftstider. 

BEMÆRK: Beskadigelse af kedel! 

Udsivende vand kan beskadige styreenheden. 
▶ Dæk styreenheden til, før arbejde 

udføres på vandførende dele. 

FARE: Hvis kondensatvandlåsen ikke er fyldt, kan 
der slippe røggas ud. 
▶ Fyld kondensatvandlåsen før idriftsættelse. 
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14.1 Beskrivelse af forskellige vedligeholdelsestrin  

 
Fig. 42 

[1] Varmeveksler 
[2] Luft/gas-servosystem 
[3] Møtrik 
[4] Tændtrafo 
[5] Ioniseringselektrode 
[6] Brænder 
[7] Tændelektrode 
[8] Lufttilgangsrør 
[9] Skruer 
[10] Tætning 
[11] Blæser 
[12] Skruer 

14.1.1 Sidst gemte fejl 

▶ Servicefunktion 6705 (� kapitel 10). 
 

Der findes en oversigt over fejl på side 55. 

 

14.1.2 Rengøring af blæser 

▶ Fjern kablerne fra brænder, blæser og gasventil: 
– Tændkabel fra tændelektrode [7]. 
– Kabel fra ioniseringselektrode [5]. 
– 2 kabler fra blæseren [11]. 
– Luft/gas-servosystem [2]. 

▶ Fjern 4 skruer [9], og afmontér lufttilgangsrøret. 

▶ Rengør luftindtaget og derefter luftudtaget på blæseren med en 
støvsuger. 

▶ Montér delene i omvendt rækkefølge af afmonteringen. 
▶ Kontrollér for utætheder. Udskift evt. pakningerne til 

monteringsskruerne [9]. 

14.1.3 Rengøring af brænder og kontrol af elektroder 

▶ Fjern kablerne fra brænder, blæser og gasventil. 

 

– Tændkabel fra tændelektrode [7]. 
– Kabel fra ioniseringselektrode [5]. 
– 2 kabler fra blæseren [11]. 
– Luft/gas-servosystem [2] 

▶ Fjern 4 skruer [12]. 
▶ Fjern omløbermøtrikken [3]. 
▶ Afmontér brænderen. 
▶ Rengør luftindtaget og derefter gasindtaget på brænderen med en 

støvsuger. 
▶ Kontrollér tændelektroden (� fig. 43) og ioniseringselektroden 

(� fig. 44). 
▶ Montér delene i omvendt rækkefølge med en ny brænderpakning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43 Tændelektrode 

[A] Set fra oven 
[B] Set fra siden 
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Fig. 44 Overvågningselektrode 

[A] (THS 0,9-9/2-17) 
[B] THS 5-25 

14.1.4 Rengøring af varmeveksler 

▶ Afmontér brænderen (� kapitel 14.1.3). 
▶ Afmontér kondensatvandlåsen, og anbring en egnet beholder neden 

under. 
▶ Skyl varmeblokken med vand oppefra. 
▶ Rengør kondensatkarret og kondensattilslutningen. 
▶ Montér delene i omvendt rækkefølge med en ny brænderpakning. 

14.1.5 Rengøring af kondensatvandlås 

▶ Rengør kondensatvandlåsen, og fyld op med vand. 

14.1.6 Kontrol af trevejsventil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 45 

▶ Kontrollér trevejsventilens [1] returfjeder [2] årligt. 
▶ Rengør og smør returfjederen. 
▶ Udskift evt. returfjederen. 

Der kan fås en installationsnøgle til trevejsventilens returfjeder 
(varenr. V00.24191). 

14.1.7 Kontrol af ekspansionsbeholder (se også side 25) 
Ekspansionsventilen skal kontrolleres årligt. 

▶ Gør apparatet trykløst. 
▶ Indstil evt. ekspansionsbeholderens fortryk til varmeanlæggets 

statiske højde. 

14.1.8 Kontrol af elkabler/-ledninger 

▶ Kontrollér elkabler/-ledninger for mekaniske skader, og udskift dem, 
hvis de er fejlbehæftede. 

14.1.9 Tømning af kedel 

▶ Sluk for strømforsyningen. 
▶ Luk for gashanen. 
▶ Luk for ventilen for varmefremløb og -returløb. 
▶ Åbn tappehanen [2], og tøm kedlen for opvarmningsvand via en 

tilsluttet slange. 
▶ Åbn udluftningsventilen [1], så varmeveksleren kan forsynes med 

luft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 46 

[1] Udluftningsventil 
[2] Aftapningshane 
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  Drifts-, service- og fejlvisninger 

15 Drifts-, service- og fejlvisninger 
Styringen overvåger alle sikkerheds- og styrekomponenter. 

Service- og fejlvisningerne gør det nemt at diagnosticere ved hjælp af nedenstående tabeller 35 og 36. 

15.1 Servicevisninger 

Eftersyn er påkrævet, hvis symbolet vises på displayet under normal drift. 

For at få nærmere oplysninger om servicevisningen 105: 
▶ Tryk på infoknappen. 

Der vises kun en servicevisning ad gangen. 
 

Servicevisning Servicekode Beskrivelse Prioritet 

105 1 Brænders driftstid overskredet 6 

105 2 Antal brænderstarter overskredet 6 

105 3 Eftersynsinterval nået 6 

105 10 Udskift varmestyringens batterier 6 

Tabel 37 Servicevisninger 
 

15.2 Fejlvisninger 

Tilstedeværelsen af en fejl angives på dislayet ved hjælp af symbolet . 

For at få nærmere oplysninger om fejlvisningen: 
▶ Tryk på infoknappen. 

Der vises kun en fejlvisning ad gangen. Forløbet af visninger sker efter den prioritet, der er angivet i tabel 38. 

15.2.1 Oversigt 

 

Fejlkode Beskrivelse Afhjælpning Prioritet 

10 Fejl, udeføler  
 
 
 
 
 
 
 
▶ Kontrollér føler (� tabel 39, 40, side 55); udskift evt. 
▶ Kontrollér ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 

6 

20 Fejl, fremløbstemperaturføler 9 

28 Fejl, røggastemperaturføler 6 

32 Fejl, fremløbstemperaturføler til 
varmekreds 2 

6 

40 Fejl, returtemperaturføler 6 

50 
Fejl, temperaturføler, 
brugsvandsbeholder 

6 

52 Fejl ved temperaturføler for 
drikkevand 

6 

57 Fejl, temperaturføler 
(brugsvandscirkulationspumpe) 

6 

60 Fejl, rumtemperaturføler 1 

▶ Kontrollér ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 

6 

65 Fejl, rumtemperaturføler 2 6 

68 Fejl, rumtemperaturføler 3 6 

73 Fejl, solfangerføler 
▶ Kontrollér føler (� tabel 39, side 55); udskift  evt. 
▶ Kontrollér ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 

6 

82 LPB-adressekollision ▶ Kontrollér fremkaldelse (adressering) af tilsluttede apparater. 3 

83 
BSB-kortslutning/ingen 
kommunikation 

▶ Kontrollér ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 8 

84 BSB-adressekollision Mere end én varmeregulator er tildelt samme varmekreds. 
 

▶ Tildel én af regulatorerne til varmekreds 2 (� side 10). 

3 

85 BSB, trådløs kommunikationsfejl 
▶ Kontrollér tilslutningen af det trådløse modul til kedelelektronikken (� fig. 15], 

side 14). 
▶ Udfør en kommunikationstest (se tilbehørstillæg). 
▶ Slet adressering for varmeregulatorer, og tildel igen varmeregulatorer (se 

tilbehørstillæg). 

8 

91 Datatab i EEPROM ▶ Udskift styringens hovedprintkort. 9 

Tabel 38 Fejlvisninger 
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Drifts-, service- og fejlvisninger 
 
 

Fejlkode Beskrivelse Afhjælpning Prioritet 

98 Fejl, udvidelsesmodul 1 ▶ Kontrollér tilslutningen af modulerne til kedelelektronikken (� 
fig. 15, side 14). 

8 

99 Fejl, udvidelsesmodul 2 8 

105 Servicevisning � kapitel 15.1. 5 

110 Gulvvarme, temperaturbegrænser har 
reageret 

Hvis der ikke er tilsluttet et gulvvarmeanlæg: 
▶ Sørg for, at tilslutning X18 på hovedprintkortet er brokoblet 

(� fig. 15, [7], side 14) 

Hvis der er tilsluttet et gulvvarmeanlæg: 
▶ Kontrollér gulvvarmetemperaturbegrænser. 
▶ Kontrollér indstillingen for gulvvarmekredsen. 

9 

119 Varmevekslerens 
temperaturbegrænser har reageret 

▶ Kontrollér varmevekslerens temperaturbegrænser og ledning 
for brud; udskift evt. 

▶ Udluft apparatet 
▶ Kontrollér varmeanlæggets driftstryk. 
▶ Tænd for serviceafspærringsventiler. 
▶ Indstil pumpehastighed eller pumpeparamterfelt korrekt 

svarende til maksimal ydelse. 
▶ Aktivér varmepumpe; udskift evt. 
▶ Kontrollér varmeblok på vandsiden; udskift evt. 

6 

127 Temperatur for termisk desinfektion 
ikke nået 

▶ Kontrollér indstillingen for legionella-funktionen i servicemenuen. 
Tilpas evt. PROG-linje 1646. 

6 

128 Flammefejl under drift ▶ Kontrollér, om gashanen er åben. 
▶ Kontrollér ioniseringselektrode (� side 50). 

3 

130 Maks. røggastemperatur overskredet ▶ Kontrollér røggastemperaturbegrænser og ledning for brud; 
udskift evt. 

▶ Kontrollér, om varmevekslerens temperaturbegrænser har 
reageret (fejlkode 119). 

▶ Rengør varmeveksler (� side 51). 

9 

133 Flamme ikke registreret ▶ Kontrollér, om gashanen er åben. 
▶ Kontrollér gastilslutningstryk (� side 47). 
▶ Kontrollér strømforsyning. 
▶ Kontrollér elektroder med ledning; udskift evt. 
▶ Kontrollér aftrækssystem; rengør eller reparér evt. 
▶ Kontrollér gas/luft-forhold; korriger evt. (� side 46). 

3 

151 BMU-fejl  9 

152 Parameterindstilling, fejl  9 

153 Kedel låst manuelt ▶ Slet fejlen ved at trykke på resetknappen (� fig. 35, 
[11], side 29). 

9 

160 Blæserhastighedsgrænse ikke nået ▶ Kontrollér blæserkabel og -stik; udskift evt. 
▶ Rengør blæser (� side 50); udskift evt. 

9 

171 Kontaktfejl H1 ▶ Kontrollér tilsluttet apparat for funktionssvigt ved tilslutning H1 
(� fig. 15, [17], side 14). 

6 

172 Kontaktfejl H5 ▶ Kontrollér tilsluttet apparat for funktionssvigt ved tilslutning H5 
(� fig. 15, [18], side 14). 

6 

324 Indgang BX, samme følere ▶ Indstil forskellige værdier for PROG-linje 5930 til 5933 i 
servicemenuen. 

3 

325 Indgang BX-/udvidelsesmodul, samme 
følere 

▶ Indstil forskellige værdier for PROG-linje 6040 til 6043 i 
servicemenuen. 

3 

326 Indgang BX-/blandegruppe, samme 
følere 

▶ Indstil forskellige værdier for PROG-linje 6040 til 6043 i 
servicemenuen. 

3 

327 Udvidelsesmodul, samme funktion ▶ Indstil forskellige værdier for PROG-linje 6020 til 6022 i 
servicemenuen. 

3 

330 Følerindgang BX1, ingen funktion  3 

331 Følerindgang BX2, ingen funktion ▶ Kontrollér tilslutningen af følerne til hovedprintkortet (� side 14) 3 

332 Følerindgang BX3, ingen funktion  3 

333 Følerindgang BX4, ingen funktion  3 

Tabel 38 Fejlvisninger 
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Drifts-, service- og fejlvisninger 

 
 

Fejlkode Beskrivelse Afhjælpning Prioritet 

335 Følerindgang BX21, ingen funktion ▶ Kontrollér tilslutningen af følerne til udvidelsesmodulet (� side 
14) 

3 

336 Følerindgang BX22, ingen funktion 3 

337 Følerindgang BX11, ingen funktion  3 

338 Følerindgang BX12, ingen funktion  3 

339 Solvarmepumpe Q5 mangler  3 

340 Solvarmepumpe Q16 mangler  3 

341 Føler B6 mangler  3 

342 Solvarmeladeføler B31 mangler  3 

343 Solvarmeintegration mangler  3 

344 Solvarmestyrelement til buffer K8 
mangler 

 3 

345 Solvarmestyreelement til 
swimmingpool K8 mangler 

 3 

346 
Fastbrændselskedel, pumpe Q10 
mangler  3 

347 Fastbrændselskedel, 
sammenligningsføler mangler  3 

348 Fastbrændselskedel, adressefejl  3 

349 Bufferbeholder, returløbsventil Y15 
mangler  3 

350 Buffercylinder, adressefejl  3 

351 Primær regulator/anlægspumpe, 
adressefejl  3 

352 Fordelerrør, adressefejl  3 

353 Føler B10 mangler  3 

371 Kreds 3, fremløbstemperatur  6 

372 Varmekreds 3, temperaturmonitor  3 

373 Fejl, udvidelsesmodul 3  8 

374 Sitherm Pro, beregning  9 

375 BV-stepmotor  9 

376 Drifttest, grænseværdi  3 

376 Drifttest, grænseværdi  6 

376 Drifttest, grænseværdi  9 

377 Drifttest, forhindret  9 

378 Intern repetition  9 

382 Hastighedsrepetition  9 

384 "Ulovlig" flamme  6 

384 "Ulovlig" flamme  9 

385 Netspænding for lav  9 

386 Blæserhastighed, tolerance  6 

386 Blæserhastighed, tolerance  9 

387 Lufttryk, tolerance  6 

387 Lufttryk, tolerance  9 

388 Drikkevandsføler, ingen funktion  3 

426 Røggasspjæld, svar  9 

427 Røggasspjæld, konfiguration  3 

429 Dynamisk vandtryk for højt  6 

429 Dynamisk vandtryk for højt  9 

430 Dynamisk vandtryk for lavt  6 

430 Dynamisk vandtryk for lavt  9 

431 Primær varmevekslerføler  6 

431 Primær varmevekslerføler  9 

432 Funktionel jord ikke tilsluttet  9 

433 Primær varmevekslertemperatur for 
høj  6 

433 Primær varmevekslertemperatur for 
høj  9 

Tabel 38 Fejlvisninger 
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17 Bilag 

17.1 Følerværdier 

17.1.1 Udeføler (tilbehør) 
 

Udetemperatur (°C) 
Måletolerance ± 10% Modstand/Ω 

-20 7578 

-15 5861 

-10 4574 

-5 3600 

0 2857 

5 2284 

10 1840 

15 1492 

20 1218 

25 1000 

30 827 

35 688 
Tabel 39 
 
17.1.2 Fremløbs-/returtemperaturføler, 

brugsvandstemperaturføler, røggastemperaturføler, 
solfangerføler 

 

Temperatur/°C 
Måletolerance ± 10 % Modstand/Ω 

0 32624 

10 19897 

15 15711 

20 12493 

25 10000 

30 8056 

40 5324 

50 3599 

60 2483 

70 1748 

80 1252 

90 912 

Tabel 40 
 

17.2 Trykføler 
 

Tryk (bar) 
Spænding U mellem 
GND (-) og OUT (V) 

0 0,5 

0,4 0,8 

0,8 1,1 

1,0 1,3 

1,2 1,4 

1,6 1,7 

2,0 2,0 

2,4 2,3 

2,8 2,6 

3,2 2,9 

3,6 3,2 

4,0 3,5 

Table 41 

 
 
17.3 Pumpekarakteristik, diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 47 THS 0,9-9 C, THS 2-17 C og THS 5-25 C 

[1] Pumpekarakteristik, konstant tryk 75 mbar 
[2] Pumpekarakteristik, konstant tryk 130 mbar 
[3] Pumpekarakteristik, konstant tryk 200 mbar 
[4] Pumpekarakteristik, konstant tryk 275 mbar 
[5] Pumpekarakteristik, konstant tryk 375 mbar 
[6] Pumpekarakteristik, konstant tryk 475 mbar 
[7] Pumpekarakteristik, konstant tryk 600 mbar 
[8] Pumpekarakteristik, konstant tryk 730 mbar 
[H] Restløftehøjde 
[V] Vandflow 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 48 THS 10-50 C 

[1] Pumpekarakteristik, konstant tryk 75 mbar 
[2] Pumpekarakteristik, konstant tryk 130 mbar 
[3] Pumpekarakteristik, konstant tryk 200 mbar 
[4] Pumpekarakteristik, konstant tryk 275 mbar 
[5] Pumpekarakteristik, konstant tryk 370 mbar 
[6] Pumpekarakteristik, konstant tryk 470 mbar 
[7] Pumpekarakteristik, konstant tryk 600 mbar 
[8] Pumpekarakteristik, konstant tryk 730 mbar 
[H] Restløftehøjde 
[V] Vandflow 
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Modulation af pumpen gør det muligt at reducere 
strømforbruget gennem tilpasning af fremløbet til 
anlægget. Pumpehastigheden moduleres på en 
sådan måde, at den nominelle forskel i frem-
/returløbstemperaturene opnås (servicefunktion 2317 
� tabel 30). 
Når den faktiske temperaturforskel overstiger den 
nominelle forskel, øges pumpehastigheden. Ellers 
falder den. 

 

▶ Indstil servicefunktion 2317 til en værdi, der passer til anlægget: 
 

Servicefunktion Radiatorer Gulvvarme 

2317 15º C 8º C 

Tabel 42 
 

For at justere min. og maks. pumpehastighed i varmedrift: 
▶ Indstil hhv. servicefunktion 2322 og 2323 � tabel 30. 

17.3.1 Trykfald 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 THS 5-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 51 THS 10-50 

Fig. 50 og 51: 
[∆p] Tryktab 
[V] Vandflow 
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17.4 Tekniske data for regulator LMS14 

 Enhed Værdi 

Generelt 

Elektrisk spænding AC V 230 

Frekvens Hz 50 

Sikkerhedsklasse  Dele af sikkerhedsklasse 0 og af PELV 

Forureningsgrad  2 

Softwareklasser iht. BS EN 60730-2-5 

- Regulatordel  Klasse A 

- Brænderstyring  Klasse C 

Enhedssikring  2 x T6.3H250 internt 

Vægt kg 0,254 

Mål (L x B x H): mm 230 x 150 x 30 

Eltilslutning 
Samlet strøm, alle netkomponenter tilsluttet til LMS14 
og isatte komponenter 
(ved UMains = AC 230 V; Ta = 25° C) 

A 5 

Netudvidelse  AUX1 / AUX2 

- Spænding AC V 230 

- Strøm 

 

Afhængigt af den strøm, varmekredspumpen trækker, 
programmerbar AC 230 V udgang, brændstofventil, 
brugsvandsladepumpe, eksternt tændingsmodul og anvendte, 
isatte komponenter 

QX1, QX2 QX3 

- Spænding AC V 230 

- Strøm A 0,005...1, cos Ф > 0,8 

Flammeovervågning/ioniseringssonde 

- Skiftegrænse min. DC µA 0,8 

- Strøm (typisk) µA 4 

- Strøm, maks. µA 10,5 

Sikkerhedsgrænse, termostat 

- Spænding AC V 230 +10% / -24% 

- Strøm A 0,005...1, cos Ф > 0,6 

Overføringseffekt til brændstofventil og tænding   

Kedelføler TK1 (B2) kΩ NTC 10 

Returløbsføler (B7/BX4) kΩ NTC 10 

Brugsvandsføler (B3/B38) kΩ NTC 10 

- Maks. kabellængde m 

10 

Følerindgange BX1...BX3 kΩ NTC 10 

- Maks. kabellængde m 

120 

Udeføler (B9) kΩ NTC 1 

- Maks. kabellængde m 

120 

Oversigt, indgang H1 

Trykføler 

- Udgangsspænding LMS14 DC V 15 ± 15 % 

 DC V 5 ± 5 % 

- Maks. strøm (hver indgang) mA 10 

- Indgangsspænding LMS14 DC V 10 

- Analog indgang  Sikkerhed, ekstra lav spænding 
Driftsområde DC V 0...10 
Min. indgangsmodstand kΩ 100 

- Digital indgang  
Sikkerhed – ekstra lav spænding til potentialfrie 
lavspændingskontakter 

Spænding med kontakt åben DC V 15 
Strøm med konktat sluttet mA 1,5 

- Maks. kabellængde m 

10 

Oversigt, indgang H5 

Rumtermostat 

Tabel 43 
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 Enhed Værdi 

- Spænding AC V 5 

- Digital indgang  
Sikkerhed – ekstra lav spænding til potentialfrie 
lavspændingskontakter 

Spænding med kontakt åben DC V 5 

Strøm med kontakt sluttet mA 2 

- Maks. kabellængde m 
120 

BSB-brugere 

Rumenhed  QAA55.../QAA75... 

- Tilslutning  2- eller 3-leder 

- Maks. kabellængde med et tværsnitsareal på 1,5 mm2  m 

200 

- Maks. kabelmodstand Ω 3 x 14 

- Kabel, min. tværsnitsareal mm2
 

0,5 

Brugere 
 

Maks. 5 
(1 operatørenhed, 3 rumenheder, 1 serviceenhed) 

Tabel 43 
 

Kontrol af lysdiode 
 

Tilstand, lysdiode Betydning 

Lysdiode slukket Ingen strømforsyning 

Lysdiode tændt Klar 

Lysdiode blinker Lokal fejl 
 

 

Tabel 44  
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